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RESUME 
Ce mémoire porte sur l'étude de faisabilité technique et du potentiel économique et 
écologique du système de Jumelage Éolien - Diesel avec Stockage d ' énergie sous 
forme d ' Air Comprimé (JEDSAC). 
Le système JEDSAC est une solution complètement innovatrice qui va pouvoir 
profiter du potentiel éolien disponible dans les sites isolés , dans les îles et dans le nord 
canadien, tous alimentés par les Diesels. L'idée consiste àjumeler ces Diesels, déjà sur 
place, avec une centrale éolienne surdimensionnée par rapport aux besoins et un 
système de stockage d ' air comprimé. Le principe du fonctionnement de ce système 
hybride, les avantages techniques et économiques et la démonstration de l'efficacité 
énergétique du système, spécifiquement au niveau de l' augmentation du rendement du 
groupe Diesel et la diminution de sa consommation en carburant seront étudiés en détail 
et feront l' objet principal de ce mémoire. 
Le stockage d'énergie excédentaire, jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement 
du système JEDSAC, sera détaillé en terme de techniques diverses existantes sur le 
marché et de critères de choix de la technique la plus adaptée à l'énergie éolienne. Le 
stockage d'énergie sous forme d'air comprimé CAES occupe une place intéressante 
dans ce positionnement, d'où le système JEDSAC proposé. 
Cet air comprimé stocké, qui sert à améliorer le rendement du Diesel pendant les 
périodes d ' utilisation de celui-ci , doit être utilisé de la façon la plus optimale, afin de 
maximiser l' économie de carburant. Nous avons ainsi listé différentes techniques 
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envisageables pour déstocker le CAES, nous les avons comparé d'une façon qualitative 
et nous avons choisi celle qui nous a semblé la plus adaptée au besoin . 
Nous avons aussi , par des modèles simples, chiffré l' économie de carburant 
potentielle sur un site donné. Celle-ci peut s' élever à 50% d' économie grâce au système 
de stockage d' énergie sous forme d' air comprimé qui permet de faire fonctionner le 
moteur Diesel avec un rapport Air / Carburant optimal. 
Ce n ' est pas la seule voie pour l' obtention des gains. En effet nous avons décrit 
plusieurs autres voies potentielles permettant d'incrémenter davantage l'économie de 
carburant: Tout d' abord, l' utilisation de deux moteurs Diesels de dimensions choisies 
pour optimiser le fonctionnement avec et sans air comprimé, ensuite, le 
fonctionnement du moteur en mode « moteur à air comprimé » combiné avec le mode 
« moteur à combustion interne ». 
Une modélisation bien plus poussée dans le cadre d'un futur projet doctoral , 
permettra d' optimiser le fonctionnement, de consolider les gains et de faire 
comparaison détaillée entre le système JEDSAC et les autres systèmes hybrides existant 
sur le marché. 
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INTRODUCTION 
La production du pétrole et la flambée du prix du baril 
Depuis les années 70, le prix du pétrole brut n'a pas cessé de fluctuer avec chaque 
événement géopolitique. La figure 1 illustre ce lien étroit entre les variations brusques du 
prix du baril et les incidents politiques et militaires dans les pays producteurs de pétrole. 
Hausse des cours du pétrole depuis 1970 
Prix du baril de pêtrolé brut WT1 (moyenne mensuelle) 
Jellvlerl ~7~ 
100 
La révootiOJ1 en Imn 
il'Illraifle ~ 2f! cllOC péIroiier 
a fi) n 
AfP~ 
, Août 1990 
illmk envahit le Kowe,t 
Aoü12005 
L '00111900 Kalrifla 
frappo la zone péJroIi8te 
~ ... 9~.~1I~4~~1If~ 
Figure l - Prix nominaux d'une moyenne des prix du WTI FOB USA Gulf [l} 
En effet, depuis 1973, plusieurs évènements historiques permettent d ' expliquer une 
grande partie de l'évolution des prix. L 'année 1973 marque le début de la guerre du 6 
octobre entre la Syrie, l 'Égypte et Israël. Les pays du Moyen-Orient producteurs de pétrole 
réduisent leur production, le prix de référence de l' époque (Saudi Arab Light) passe de 
2,59$ américains par baril à 11 ,65$ américains par baril de septembre 1973 à mars 1974 
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(fin de l'embargo). Ce choc pétrolier entraîna une crise économique globale au cours des 
années 1970. 
Les prix élevés entraînent une réduction de la demande (du fait de la mise en place 
de politique d ' économie d ' énergie notamment) et surtout le début de l' exploitation de 
nouveaux champs pétrolifères. L ' OPEP qui détenait 50% des parts de marché en 1974, n ' en 
détenait plus que 47% en 1979. 
La révolution iranienne puis la guerre entre l' Iran et l'Iraq furent des événements 
influençant fortement la hausse des prix du pétrole du fait de la réduction considérable des 
exportations de ce pays. Ces prix élevés permirent à la production hors Moyen-Orient de 
progresser ainsi que de réduire la consommation du fait des politiques de lutte contre le 
gaspillage d'énergie. La demande connut un maximum en 1979 pour diminuer ensuite, et il 
parût alors clairement aux pays de l'OPEP qu'ils devaient réduire leur production s'ils 
souhaitaient maintenir le niveau des prix. Durant la première moitié des années 1980, 
l'OPEP la réduisait d'un tiers avec pour conséquences des parts de marché réduits à 30% 
du marché mondial , sans pour autant enrayer véritablement la diminution des prix. En 
réponse aux difficultés éprouvées par certains membres à respecter leurs quotas, l' Arabie 
Saoudite qui avait été le principal acteur dans la réduction de la production OPEP, décida 
de doubler sa production en 1986. 
Les prix s ' effondrèrent en 1987. Ces bas pnx stimulèrent la consommation et 
ralentirent la production hors Moyen-Orient où les coûts d'exploitation sont plus élevés 
(cas de l'extraction Off - Shore par exemple). 
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Début des années 2000, le cours du pétrole a connu un niveau historique très élevé. 
En effet selon une étude menée par l' Agence Internationale de l' Énergie (AIE), la moyenne 
des prix du baril a été de 20$ environ sur la période 1985 - 2000 alors que depuis 2000, 
celle-ci est de 29$. 2004 est en cela un exemple très parlant. En effet au cours de cette 
année, le marché du pétrole a été très tendu et les prix ont augmenté de manière très forte 
(la plus forte progression enregistrée depuis le début des années 1980). Cette hausse 
s ' explique notamment par le dynamisme de l'économie chinoise et de l' émergence de pays 
nouvellement industrialisés qui tendent à augmenter leur consommation d'énergie ainsi que 
par l' amélioration des conditions économiques dans certaines régions du monde et en 
particulier aux États-Unis. Pour faire face à cette situation, l'OPEP a décidé de remettre la 
baisse prévue de ses quotas de production à plus tard et d ' intervenir sur le marché afin de 
sortir, dans la mesure du possible, de cette situation en hausse. Pour ce faire, l' Arabie 
Saoudite, tout d ' abord, puis l'OPEP ensuite ont décidé d'élever respectivement leurs quotas 
de production . 
Le pétrole a atteint le seuil symbolique des cent trente cinq dollars le baril franchi 
les 22 mai 2008 et récemment le seuil des cent quarante six dollars le baril franchi le 4 
juillet 2008 à New York. Cette flambée succède à une longue période de quinze ans de 
calme plat, puis les cours ont presque doublé en un an. 
Impact de la consommation de l'énergie sur l'environnement 
La consommation totale d ' énergie dans le monde devrait passer de JO GTEP (Giga 
Tonnes Équivalent Pétrole) par an à l' heure actuelle, à 22 GTEP par an en 2050. La grande 
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partie de l'énergie utilisée actuellement par l'humanité provient des énergies fossiles. Elles 
représentent 72% (le charbon et le pétrole représentent 26% chacun, et le gaz naturel 18%) 
et les sources d'énergie non fossiles 28%; ce dernier pourcentage se divise à peu près 
également entre les énergies renouvelables et l' énergie nucléaire. La crOIssance 
démographique exponentielle ainsi que le manque de matières premières essentielles 
augmentent la pollution du sol , de l'air et de l'eau. Ceci est source d'inquiétude pour les 
individus, les scientifiques, les ingénieurs , les politiciens et à une certaine mesure pour des 
gouvernements. En raison des styles de vie matérialistes et de l'industrialisation, la 
demande d'énergie augmente exponentiellement ce qui conduit à une augmentation 
exponentielle de la pollution . 
En effet, le plus grand défi auquel tentent de faire face les gouvernements est le 
réchauffement climatique. Les experts climatiques internationaux s'accordent à penser 
qu'un lien étroit existe entre l'accroissement des émissions de C02 et la variabilité du 
climat. Il y a, cependant, encore beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des variations du 
climat. Les experts parlent d ' un « grand chambardement climatique » auquel se 
rattacheraient la plupart des phénomènes constatés ces dernières décennies: 
o sécheresse et désertification sur le Continent Africain , 
o cyclones et pluies torrentielles qui sévissent des Caraïbes au Middle West, 
o canicules et écarts de températures inaccoutumés en Europe, 
o fonte d ' une partie des glaces polaires, ce qui ferait monter le niveau des mers 
menaçant ainsi la vie de plusieurs millions d'habitants des zones côtières. 
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Il est donc urgent de lutter par tous les moyens contre un réchauffement climatique 
qui menacerait l' intégrité de notre planète. La production é lectrique n'est à l' origine que de 
21 % de la production des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans le monde comme 
le montre la figure 2. Ces émissions sont principalement du dioxyde de carbone qui 
provient de la combustion du carburant dans les moteurs. 
Emissions annuelles de gaz à effet 
de serre par secteur 
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Figure 2 - Émissions annuelles de gaz à effet de serre [ 2 J 
A titre d 'exemple, au Canada, entre 1990 et 2004, la consommation d'énergie 
secondaire, c'est-à-dire l'énergie que les habitants consomment pour chauffer et climatiser 
les habitations et les lieux de travail ainsi que pour faire fonctionner les appareils ménagers, 
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les véhicules et les usines, a augmenté de 23%, passant de 6 950 à 8 540 petajoule' (PJ). 
Cette augmentation a entraîné une hausse des émissions de GES attribuables à la 
consommation d'énergie secondaire (incluant les émissions liées à l'électricité) de 24%, 
lesquelles sont passées de 408 à 505 mégatonnes (Mt) [3]. 
En juin 1992, à Rio De Janeiro, 178 pays ont signé une convention - cadre sur le 
réchauffement climatique visant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, qui 
enjoignait les pays développés de ramener leurs émissions au niveau de 1990. Trois ans 
plus tard, à Berlin, les états se sont engagés dans un nouveau processus non plus de 
stabilisat ion, mais de réduction des émissions de 5% en moyenne entre 2008 et 2012. Un 
protocole est adopté en décembre 1997 lors de la conférence de Kyoto . Ce régime 
multilatéral doit aller plus loin que 2012 : à la lumière des scientifiques, il faut diviser par 
2, et donc par 4 pour les pays industrialisés, les émissions d' ici 2050 afin de limiter le 
réchauffement moyen de la terre en deçà de 2°C. Des négociations sur le régime post 2012 
sont en cours. 
Les gouvernements engagés dans le Protocole de Kyoto doivent donc multiplier 
leurs actions dans le secteur de la production d'énergie propre. Des sources renouvelables, 
propres et inépuisables d'énergie, telle que l'énergie éolienne, attirent plus que jamais 
l'attention d'ingénieurs, des écologistes et des financiers . 
, Un petajoule correspond à la consommation annuelle d'énergie d'une petite ville d'environ 3 700 habitants, 
et ce, pour toutes les utilisations, tant pour les habitations et le transport que pour les services /ocaw: et 
industriels 
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Problématique des sites isolés 
Une autre problématique s'ajoute à celles détaillées dans les deux paragraphes 
précédents, celle des sites isolés. Dans ces secteurs isolés, il est n' est pas rentable de 
connecter les charges, de relativement petite puissance sur le réseau de distribution central , 
à cause des longues distances. Cela est dû au coût cher des lignes de transmission et des 
pertes liées à la distribution de la puissance aux régions éloignées [4]. L'approvisionnement 
électrique dans ces secteurs dépend seulement des systèmes de génération diesel 
autonomes, ce qui est le cas aussi dans la plupart des régions du monde, particulièrement 
les pays en voie de développement. Outre les coûts de carburants ne cessant d' augmenter, 
s' ajoutent les coûts du transport de ce carburant vers ces sites, ce qui rend la production 
d 'électricités économiquement très dispendieuses. 
Au Canada, plus de 200,000 personnes vivent dans plus de 300 communautés 
isolées (Yukon, TNO, Nunavut, Îles, . . . ) qui ne sont pas connectés aux réseaux provinciaux 
ou nationaux de transport d'électricité. Il faut ajouter à celà les nombreuses installations 
techniques (tours et relais de télécommunications, systèmes météo), touristiques 
(pourvoiries, chalets, etc.), agricoles et piscicoles qui ne sont pas connectées aux réseaux de 
distribution électrique et utilisent des diesels pour générer de l' électricité une méthode 
relativement inefficace et très dispendieuse, responsable de l' émission de 1.2 millions de 
tonnes de GES annuellement. 
Au Québec, Hydro-Québec exploite près de 100 MW de groupes électrogènes 
diesels pour alimenter ses réseaux non reliés. En 1992, l' exploitation de ces réseaux s' est 
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soldée par un déficit de 65 ,7 M$, dont 19 M$ pour les 14 villages nordiques. En 1991 , le 
coût moyen de production de l'électricité pour tous ces villages était de 0,6 $/kWh, dont 
0,17 $/kWh pour le carburant seulement [5). La plupart d'entre eux sont situés près de la 
côte et possèdent une bon potentiel éolien. La demande de pointe va de 180 kW pour le 
plus petit à 1900 kW pour le plus grand [5). 
Solution apportée par les énergies renouvelables, dont principalement l'énergie 
éolienne 
Par définition , les énergies dites renouvelables sont potentiellement inépuisables. La 
nature peut les reconstituer assez rapidement, contrairement au gaz, au charbon et au 
pétrole, dont les réserves, constituées après des millions d'années, sont limitées. Les 
énergies solaire, éolienne, hydraulique et géothermique en sont les formes les plus 
courantes. 
Au Canada, les énergies solaire, éolienne, hydraulique et de biomasse sont le plus 
facilement exploitables. L ' énergie lumineuse du Soleil peut être convertie en électricité, on 
peut exploiter la force du vent et de l' eau en mouvement pour faire tourner des turbines 
électriques; des céréales telles que le maïs et le blé peuvent produire de l' éthanol , un 
combustible que l' on peut utiliser pour alimenter les automobiles. 
L' énergie éolienne représente le meilleur compromis entre le coût de production, 
qui assure la viabilité économique et les impacts sur l' émiss ion des gaz à effet de serre. 
Ceci explique le très fort taux de croissance de cette filière énergétique partout dans le 
monde, comme le montre la fi gure 3. 
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Figure 3 - Évolution de la capacité de l'énergie éolienne installée dans le monde [6] 
Au Canada, cette croissance est exponentie lle depuis 2002, suite à l' instauration au 
moi s de mai , d ' un programme d ' encouragement à la production d ' énergie éolienne. Cette 
croissance est illustrée par la figure 4. 
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Figure 4 - Évolution de la capacité de l'énergie éolienne installée au Canada [ 7] 
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Contenu du mémoire 
Dans ce mémoire, nous allons détailler et démontrer la viabilité du Système Hybride 
Éolien Diesel avec Stockage d ' Énergie sous forme d ' Air Comprimé. 
Dans le premier chapitre, nous présentons les systèmes hybrides éoliens Diesel ainsi 
que le principal frein à leur développement, la nécessité de stockage d'énergie. Nous citons 
aussi dans ce chapitre les types de stockage d 'énergie les plus utilisés dans ces systèmes 
hybrides en détaillant la solution de stockage d 'énergie sous forme d ' air comprimé. 
Dans le deuxième chapitre, nous analysons les différentes techniques de déstockage 
de l' air comprimé et choisissons le système assurant le meilleure compromis de faisabilité 
technique et rentabilité économique. 
Dans le troisième chapitre, une modélisation du moteur Diesel avec tous ses 
composants est faite afin de démontrer le gain en rendement sur la plage de fonctionnement 
du moteur Diesel grâce à l'air comprimé stocké préalablement. 
Dans le quatrième chapitre, nous analysons les résultats de la modélisation et nous 
détaillons de nouvelles perspectives permettant de gagner davantage en rendement, 
préparant ainsi pour une étude plus approfondie et poussée dans un futur projet doctoral. 
Nous finissons enfin ce mémoire par une conclusion de nos travaux en mettant en 
avant la rentabilité du système Hybride Éolien Diesel avec Stockage d 'Énergie sous forme 
d ' Air Comprimé et la nécessité de la poursuite des études pour concevoir un système qui 
assure une rentabilité économique meilleure que les autres concepts existants sur le marché. 
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CHAPITRE 1 
SYSTEMES HYBRIDES EOLIENS DIESELS AVEC 
STOCKAGE DE L'ENERGIE SOUS FORME D'AIR COMPRIME 
1.1- Systèmes hybrides: définitions et motivations 
L'énergie éolienne est intermittente, ce qui veut dire que la puissance disponible 
dans le vent n 'est pas uniforme tout au long de l'année, ni même tout au long d ' une 
journée, ceci est illustré par les figures 5 et 6 . 
Afin d ' assu rer la réponse à une demande qui est beaucoup moins fluctuante , 
l' installation éoli enne doit être utilisée en parallèle avec d 'autres sources d ' énergie. La 
technique la plus couramment utilisée pour pallier à ce décalage entre la demande et la 
production, est de relier des parcs éoliens au réseau de di stribution haute tension où les 
autres sources d 'énergie sur le réseau (hydrauliques, thermique) ont le rôle d ' assurer 
l' équilibre entre la charge et la production . Le couplage se fait avec une centrale thermique 
dans les sites isolés et dans ce cas le déploiement de l'énergie éo lienne présente un impact 
s ignificatif, environnemental et économique, en remplaçant une partie de la production 
électrique par du Diesel. 
Le «Jumelage Éolien - Diesel » (JED) ou plus simplement l' Hybridation, représente 
une technique de génération d 'énergie électrique en utilisant en parallèle une ou plusieurs 
éoliennes avec un ou plusieurs groupes Diesel. Cette approche est utilisée actue llement 
dans des régions nordiques au Yukon, Nunavut et en Alaska. 
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La conception préliminaire du système Hybride Éolien - Diesel prévoit l'utilisation 
d ' une centrale Diesel existante déjà et l'ajout d'un parc éolien comportant un seul modèle de 
turbine. À ces deux principaux éléments s'ajoutent le système de contrôle et les composants 
nécessaires à l'exploitation jumelée du système: charges secondaires de lissage, régulateur 
et commande automatisée. 
Suivant l' intensité du vent, on distingue trois modes de fonctionnement pour les 
systèmes à haute pénétration: 
o Vents faibles : diesels seuls 
o Vents moyens: diesels et éoliennes en service 
o Vents forts: éoliennes seules 
Le Taux de Pénétration en Puissance (TPP) est défini comme le rapport entre la 
puissance éolienne installée et la puissance maximum de la charge tandis que le Taux de 
Pénétration en Énergie (TPE) est défini comme le rapport entre l' énergie éolienne annuelle 
produite et l'énergie consommée par la charge. Le «Jumelage Éolien - Diesel à Haute 
Pénétration» (JEDHP), caractérisé par des valeurs TPP> 1, permet l'arrêt complet des 
groupes diesel pendant que la production éolienne est supérieure à la demande. 
Ces systèmes Hybrides permettent la réduction la plus importante de la 
consommation de diesel et des émissions de Gaz à Effet de Serre ainsi que la réduction du 
coût de production de l' électricité, notamment dans les sites isolés. En effet, cette façon de 
concevoir l' intégration éolienne amène des économies de carburant très intéressantes (50 à 
80% selon le gisement éolien), et pennet en plus de réduire les déficits d'exploitation des 
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réseaux autonomes dont la production principale est obtenue par des groupes diesel en 
apportant des économies sur l'entretien et sur le coût de remplacement des diesels. 
Cependant, ces systèmes Hybrides, sans stockage, sont sujets à des problèmes 
techniques complexes dont les solutions sont très coûteuses comme nous le détaillerons 
dans le paragraphe suivant. 
1.2- Problématique des systèmes hybrides et nécessité du stockage d'énergie 
La puissance produite au fil du temps par les éoliennes, est caractérisée par sa 
fluctuation due au fait que le vent est une source primaire difficilement prévisible et très 
fluctuante, comme illustré par la figure 5. 
Ceci augmente les problèmes induits par l'intégration en grand nombre d ' éoliennes 
dans les réseaux et rend difficile leur participation aux services systèmes (réglage de la 
tension et de la fréquence, fonctionnement en îlotage, etc.). 
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Figure 5 - Fluctuation de la vitesse du vent sur une journée 
Sur l' échelle d ' une année, on peut calculer la distribution de la puissance éolienne et 
de l' énergie capturée, en fonction de la distribution statistique de la vitesse du vent sur un 
site. La figure 6 montre un exemple de cette distribution sur un site. Nous observons que la 
puissance maximale fournie par l' aérogénérateur est de 600 kW, mai s pourtant : 
o 30% du temps, cette puissance est nulle car la vitesse du vent est inférieure à 5 
mis, vitesse limite de production d 'énergie éolienne 
o 50% du temps, cette puissance est entre quelques kilowatts et 600 kW 
o 20% du temps, cette puissance est égale à 600 kW 
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Figure 6 - Distribution annuelle de la puissance éolienne et de l'énergie capturée [ 42 J 
La demande d 'énergie par les consommateurs n'a généralement pas la même 
répartition dans le temps et des problèmes de phasage de l'énergie produite versus de 
l' énergie consommée surgissent. Or, la stabilité du réseau repose sur l'équilibre entre 
production et consommation. L' augmentation du taux de pénétration des éo liennes sera 
donc cond itionnée par leur participation à ces différents services, ce qui sera favo ri sé par 
l' association à ces éo liennes, des systèmes de stockage de l'énergie électrique. 
Le stockage représente alors la clé de la pénétration de l' énergie éolienne sur le 
réseau électrique. Il fournit non seulement une solution technique au gestionnaire du réseau 
pour assurer en temps réel l'équilibre production consommation mais il permet également 
d' utiliser au mieux les ressources renouvelables en évitant un délestage en cas de 
surproduction. Assoc ié à une production locale d'origine renouvelab le, un stockage 
décentralisé présenterait également l'avantage d'améliorer la robustesse du réseau 
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électrique en permettant un fonctionnement en îlotage de la zone alimentée par cette 
ressource [39]. 
Par contre, le premIer obstacle à cette perspective résulte des contraintes de 
fonctionnement des diesels qui limitent l' énergie éolienne à un niveau de pénétration trop 
faible pour en réaliser le plein potentiel. En effet, Il est reconnu que l'utilisation des 
groupes électrogènes Diesels sous des faibles facteurs d'utilisation (faible charge), est 
néfaste au niveau de l'usure. Ceci est principalement dû à une forte viscosité de l' huile de 
lubrification à cause d'une faible quantité d'énergie dégagée par la combustion du moteur 
et son fonctionnement à des températures trop basses. Ce manque de viscosité dégrade la 
qualité de la lubrification des paliers arbre à came et vilebrequin du moteur. La 
conséquence de cette usure se traduit directement sur la consommation de carburant qui 
augmente lors du fonctionnement chargé du moteur. La contrainte est donc de maintenir le 
facteur d'utilisation des groupes électrogènes supérieure à 30%. 
Par conséquent, au delà d ' une certaine pénétration, cette obligation de maintenir un 
diesel en marche en pennanence et de le maintenir à 30% de sa puissance nominale force le 
rejet d ' une quantité appréciable de l' énergie éolienne. En effet, pour les systèmes à basse 
pénétration, les éoliennes agissent uniquement comme une charge négative pour le réseau, 
mais le diesel consomme, même à vide, environ 50% du carburant à puissance nominale. 
Ces systèmes sont plus faciles à implanter mais leurs bénéfices sont moindres [8] . En 
agissant ainsi , on privilégiait l' usage du carburant diesel dispendieux au détriment du 
carburant gratuit de l' éolien. Selon ce mode de fonctionnement, dans un village de 200 kW, 
on ne pourrait installer qu ' une seule éolienne de 60 kW. II est clair que, considérant les 
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coûts de logistique du Grand Nord québécois, de tels projets ne sont pas économiquement 
avantageux. 
Une solution, permettant de pouvoir lever cette contrainte d ' exploitation, [5] se base 
sur le Jumelage Éolien - Diesel à Haute Pénétration Sans Stockage JEDHPSS. En 
augmentant le taux de pénétration en énergie éolienne TPE, on favorise des économies 
d ' échelle qui rendent ces projets potentiellement plus profitables. Le JEDHPSS, caractérisé 
par des valeurs de TPP> 1 causées par l' augmentation du nombre d ' éoliennes, fournit une 
puissance plus stable et permet l'arrêt complet des groupes diesel durant certaines périodes 
de temps, quand la production éolienne est supérieure à la demande. Ceci est possible sans 
avoir à recourir au stockage. Le JEDHPSS augmente aussi les bénéfices économiques et 
environnementaux de la production éolienne et permet la réduction la plus importante de la 
consommation de diesel et des émissions de GES, comme le montre la figure 7. Mais , cette 
conception est sujet à des problèmes techniques complexes dont les solutions sont très 
coûteuses [9] , [10] ce qui fait qu'un seul projet de ce type, sans aucun stockage, est 
actuellement opérationnel en Alaska [II]. 
En effet, l' un des buts visés par un système JEDHPSS est d ' arrêter les groupes 
thermiques le plus souvent possible, idéalement dès que la puissance éolienne égale la 
demande instantanée, de manière à maximiser les économies de carburant. 
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Figure. 7 - variation de l'énergie couverte par JED en fonction de la vitesse de vent, 
dans le cas d 'un Système Jumelé Éolien - Diesel à Haute Pénétration [12 J 
Cependant, en regard du temps de démarrage des diesels par rapport aux 
fluctuations instantanées du vent et de la demande, la production thermique doit être 
disponible (groupe diesel à régime minimal) à partir du moment où la production 
excédentaire passe sous un seuil , nommé réserve de puissance, considéré comme sécuritaire 
par rapport à la demande instantanée. L'importance de cette réserve est qu'elle assure la 
fiabilité du système et elle a un effet direct sur la consommation de carburant et les frais 
d'entretien et d'exploitation des groupes électrogènes. En d ' autres termes, les diesels 
doivent régulièrement tourner simplement au cas où la puissance éolienne diminue 
brusquement sous le niveau de la demande. Ces groupes doivent tourner à régime minimum 
élevé, 50% selon le critère de l' exploitant, une forte consommation de carburant non 
productive s' ensuit Dans un système sans stockage, à basse pénétration éolienne, cela peut 
même amener le système à consommer plus de carburant qu ' en absence de jumelage. Il est 
aussi à noter qu ' à très bas régime, non seulement les groupes subissent une usure et un 
encrassement accélérés mais, de plus, leur consommation augmente beaucoup. Le cas 
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échéant, des stratégies avancées de contrôle de performance d' exploitation du système, 
doivent être mises en place afin d'optimiser le résultat global. 
Un problème technique important des installations semblables résulte d'une forte 
fluctuation de la puissance produite par l'aérogénérateur, qui est généralement incompatible 
avec la puissance demandée par des utilisateurs domestiques ou commerciaux typiques. 
Pour faire face à ce problème, il faut intégrer un système qui absorberait l'énergie 
excédentaire (charge de délestage). Ce surplus peut servir au chauffage de l'eau ou au 
dessalage de l'eau potable, tel qu'illustré dans la figure 8. 
Une autre solution consiste à incorporer un dispositif approprié de stockage 
d'énergie, qui cependant augmente de manière significative le coût initial d'installations 
autonomes. 
Le Stockage d' Énergie (SE) offre une gestion plus efficace pour les ressources 
éoliennes disponibles en assurant, en temps réel , l'équilibre production - consommation . Il 
permet également de les utiliser au mieux en évitant un délestage en cas de surproduction. 
Ceci augmente le Taux de Pénétration de l' Énergie éolienne (TPE) dans le réseau. De plus, 
un système de (SE), bien placé, augmente la qualité de l' énergie fournie en assurant un 
meilleur contrôle de la fréquence et de la tension et réduit l'impact de sa variabilité en 
apportant de la valeur au courant fourni surtout si l' électricité est livrée durant les périodes 
de pointe. 
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Figure. 8 - Sy stème hy bride (JEDHP) associé à une charge de délestage [ 42J 
1.3- Histoire du stockage de l'énergie 
11 a souvent été répété que l' électricité ne se stocke pas, que cette assertion est 
admise, alors que de nos jours de nombreuses solutions existent. La raison de ce 
malentendu est sans doute due au fait que l' électricité est massivement produite, transportée 
et utilisée en courant alternatif. Or, avant les années 1980, les moyens de conversion 
permettant de «stocker du courant alternatif» étaient excessivement coûteux. Tout cela a 
changé maintenant, notamment grâce à l' arrivée d'une électronique de puissance très 
performante, économique, et qui permet de traiter des puissances très élevées. On peut donc 
affirmer aujourd ' hui que l' électricité se stocke, même s' il s ' agit d ' un stockage indirect. 
Évidemment, celui-ci a un coût d'investissement et de fonctionnement qui doit être 
acceptable, tant en termes économiques qu ' en termes de respect de l' environnement [13]. 
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Toutefois les quantités d ' énergie qu ' il est possible de confiner avec ces composants 
sont faibles même avec les super-condensateurs récemment apparus ou avec les SMES 
(Super-conductor Magnetic Energy Storage) nécessitant des super-conducteurs à basses 
températures (-269°C). En outre, l'utilisation actuelle se fait principalement en courant 
alternatif et les condensateurs se prêtent mal à un stockage direct sous cette forme. Donc 
pour stocker l' électricité de façon significative, il faut d'abord la transformer en une autre 
forme d ' énergie stockable, puis effectuer la transformation inverse lorsqu ' on désire 
disposer à nouveau de l' électricité. 
La forme d ' énergie intermédiaire peut être mécanique, chimique ou thermique. Ces 
diverses solutions ont toutes été explorées. Elles ont donné naissance à différentes 
techniques de stockage. Selon la nature des besoins, la quantité d ' énergie à stocker, la 
rapidité avec laquelle elles peuvent être disponibles, la durée de vie souhaitable, les coûts 
acceptables en investissement et en maintenance peuvent varier considérablement. 
On présentera plus loin un panorama d ' ensemble des techniques existantes et en 
cours de développement. Elles sont généralement mal connues, essentiellement parce que 
leur mise en œuvre n ' est pas nécessaire dans le contexte actuel du marché centralisé de 
l' électricité. 
Dans le futur, cette situation va changer. C ' est pourquoi il nous a paru utile de les 
décrire ci-dessous. 
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1.4- Différents types de stockage 
Plusieurs techniques de stockage de l' énergie sont utilisées et peuvent être classés 
selon la forme de l' énergie intermédiaire [39]. On distingue deux grandes catégories: 
1. Énergie intermédiaire: énergie électro chimique 
Comprend plusieurs formes de stockages dont notamment: 
o Stockage sous forme d'hydrogène : L' énergie disponible est utilisée pour 
fabriquer de l'hydrogène par le phénomène d ' électrolyse. La combustion de 
cet hydrogène permet de dégager l'énergie quand on en a besoin. 
o Batteries et accumulateurs: Ce sont des systèmes qui permettent de 
convertir de l' énergie chimique en énergie électrique ; de stocker de 
l' électricité quand on les charge et de la restituer, à la décharge. Ils sont 
constitués de couples électrochimiques composés de deux électrodes 
séparées par un électrolyte et où se produisent des réactions 
d ' oxydoréduction. Lors de ces réactions, le déplacement des ions dans le 
milieu induit la production d' énergie électrochimique 
2. Énergie intermédiaire: énergie mécanique 
Comprend plusieurs formes de stockages dont notamment: 
o Stockage sous forme d' énergie potentielle comme, par exemple, les 
systèmes hydrauliques permettant de stocker l' eau dans des réservoirs 
élevés et réutiliser l'énergie fournie par la chute d ' eau quand on en a besoin. 
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o Stockage sous forme d'énergie cinétique: Utilisée pour le stockage à basse 
échelle. L 'accumulateur à volant d ' inertie est le modèle le plus utilisé. 
o Stockage sous forme d 'énergie de pression: Le stockage d ' énergie sous 
forme d 'air comprimé dans des réservoirs ou des cavernes souterraines 
devient de plus en plus réputé [40]. L' électricité disponible durant les 
heures creuses sert à comprimer de l'air avec un turbocompresseur. L'air 
comprimé est stocké dans des cavernes situées à grande profondeur. Le 
poids des terrains au dessus de la caverne permet de résister à la pression de 
l'air. L ' énergie libérée par la détente de l'air comprimé peut être utilisée par 
plusieurs techniques notamment la turbine à air, une turbine à gaz ou même 
un moteur Diesel. Ce dernier fait l' objet de notre étude. 
Caractéristiques Capacité Densité d'énergie Rendement Coü! en €/kWh 
UJ Technologies réalisable ...J 
..J 
UJ 1 kwh/m' pour une chute 1000 - 100000 65% - 80% 70 à 150 :r: Hydraulique gravitaire (J de 360 m MWh 
'UJ 
UJ 12 kWh/m' de caverne à 100 -10000 50-70% 50 - 80 0 Air comprimé en caverne z 100 bars MWh « 
Ir Batteries au plomb : 33 0,1 -40 MWh 70% ou moins Plomb-acide : C) 200 
.« Banc des batteries kWh/t en décharge lithium : 2000 
UJ électrochimiques rapide 
C) Batteries Li-ion : 10kWh/t « 
lo:: 
33 kWh/m' 1Ôôà 300 (J Batteries redox 10 à qq 100 MWh 70% 
0 
1- Stockage thermique il 200 kWh/m' 1000 -10000 60% 50 tI) 
turbine MWh 
Inductif supraconducteur 1- 5 Wh/kg qq kWh > 90% 500 à 72000 
1-
UJUJ 10 - 60 Wh/kg qq kWh 80% à 90% 50000 à 150000 
UJ..J Supercondensateur (dimensionnement I-...J 
selon régime -UJ en puissance) tü:r: 
a. u , 
.«·w Batteries 20 à 12 wh/kg qq Wh àqq MWh 70 - 80% selon Pb-acide : 50 à 200 UJW technologie et 
C)Z électrochimiques Lithium : 700 à 1000 «z régime 
lo::UJ 
U>- 1 à 5 Wh/kg qq kWh à qq 80 à >90% 150 à 2000 selon 00 
I-::E Volant d' inertie dizaines 10 kWh selon rég ime technologie et 
'" performance 
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Air comprimé en 8 Wh/kg à 200 bars qq kWh à qq 30 à 50% selon ? 
bouteilles dizaines kWh le régime 
Hydrogène-Piles à 300 à 600 Wh/kg (200 à qq dizaines kWh 35 à 40 % 500 à 1500 
combustibles 350 bars) hors piles à à qq centaines 
combustibles kWh 
Tableau 1 - Caractéristiques des différentes techniques de stockage 
Le choix de la technique de stockage la plus appropriée est pris en fonction de certains 
critères précis dont principalement : 
1. la densité d' énergie stockable (kWh/m3) 
2. la capacité réalisable (kWh) 
3. la puissance réalisable (kW) 
4. le rendement (%) 
5. le coût spécifique ($/kWh et $/kW) 
6. le temps de réponse (secondes) 
7. la fiabilité Gours de fonctionnements) 
8. la maturité 
Le tab leau 1 compare les différentes techniques de stockage sur les critères les plus 
répandues , en fonction de la durée du stockage [40]. 
1.5- Caractéristiques du stockage sous forme d'air comprimé 
Le stockage d'énergie sous forme d'air comprimé (CAES : Compressed Air Energy 
Storage) représente une technologie déjà re lativement mature avec plusieurs réalisations de 
grande puissance. 
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Le CAES à très grande échelle est déjà utilisé en Alabama et en Allemagne pour des 
centrales mixtes éolien - gaz naturel de plusieurs centaines de MW. L' utili sation du CAES 
pour ces centrales mixtes permet de passer d ' une valeur TPE de 30% pour une simple 
centrale éo lien - gaz naturel (sans stockage) à une valeur de TPE proche de 100% [14]. À 
titre d'exemple, le fait d'augmenter la puissance éolienne à un niveau 2.5 fois plus élevé 
que celui de la charge maximale permet de passer à une valeur près de 60% du taux de 
pénétration en puissance de l' énergie éolienne TPP, le CAES assurant le reste, comme 
l' illustre les fi gures 9 et 10 [15]. L' inconvénient du CAES était le coût supérieur d ' environ 
1 cent par kWh . Cependant, depuis la mise en fonction de ces centrales, quand cette 
estimation financière a été faite, l' augmentation du prix du gaz, les crédits pour émissions 
de GES et les crédits de production éolienne rendent la solution sans CAES plus 
dispendieuse que celle avec CAES. 
300u-y-;::======;;----.r-------~ 
MW 1_ air expansion 1-
250 
200 
o 3 6 9 12 15 18 21 24 11 
Figure. 9 - Production énergétique journalière d'une centrale d'électricité 
associée à un système de CAES 
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Figure 10 - Demande assurée par 60 % d'éolien et 40 % de CA ES [15J 
L'idée fondamentale de l'hybridation éolien-CAES consiste à transférer l'énergie 
éolienne produite durant les périodes venteuses (TPP> 1) aux périodes d'une demande 
élevée ou moins venteuses (TPP< l), en utilisant seulement une fraction du combustible qui 
serait consommée par la machine standard de production (turbine à gaz, moteur thermique). 
Les principales conceptions possibles d'hybridation qui couplent l'éolien et le 
stockage d'air comprimé, appartenant à des domaines de performances différents , peuvent 
être classées, selon leur nature d ' application, en 3 catégories: 
o à grande échelle: Éolien - CAES (centaines de MW), 
o à moyenne échelle: Éolien - Diesel - Air Comprimé (centaines de KW), 
o à petite échelle: Éolien - Diesel- Air Comprimé (dizaines de KW), 
Les grandes cavernes situées à grande profondeur et constituées de roche de très 
bonne qualité, les anciennes mines de sel ou les cavités de stockage de gaz naturel 
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souterraines représentent les meilleurs réservoirs de stockage pour l' air comprimé. Elles 
bénéficient de pressions géostatiques et par conséquent elles facilitent le confinement de la 
masse d'air stockée. De nombreuses études [16] ont indiqué que l'air pourrait être 
comprimé et stocké dans des tuyauteries souterraines à haute pression (20 - 100 bars). 
Cette méthode permettra d ' éliminer le critère de la géologie favorable et rendre le système 
plus s imple à être exploité. 
La densité volumique de l' énergie pour un tel système de stockage est de l'ordre de 
12 k Wh/m3 [17] tandis que le rendement estimé est de l'ordre de 70% [18]. 
~_ .. _-- ~ 1 
, 'il 
: ,#It;'~tt~'IQfIi:"t t 
, 
Figure. 11 - Différentes méthodes de stockage d'air comprimé [19J 
En raison de l' arrêt intentionnel des grandes centrales de production d' énergie, on 
s'attend que l'importance « de la réserve minutieuse » (comme le CA ES) augmente dans le 
proche avenir (la réserve minutieuse se réfère à la production de la centrale électrique qui 
peut se rendre disponible dans quelques minutes). Un autre argument en faveur de CAES se 
trouve dans la faculté de stabiliser la croissance de la puissance éolienne (lisser la puissance 
en absorbant les fluctuations), ce qui crée, moins de variabilité à court terme de la 
production de d'énergie nécessaire (diminue le besoin de prédire la puissance éolienne 
qu ' on pourrait produire). 
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1.6- Jumelage Éolien - Diesel avec Stockage d'énergie sous forme d'Air Comprimé 
Le système que nous proposons d 'étudier est un système Hybride Éolien Diesel à 
Haute Pénétration avec stockage d 'énergie sous forme d ' air comprimé. Ce stockage peut 
être fait so it dans des bouteilles, soit dans des réservoirs souterrains, selon la capacité de 
stockage souhaitée, comme l' illustre la figure 12. 
COitlptl)$$C(j 
air ,esal'VOit 
Figure 12 - Schéma de principe du système JED SAC [42] 
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Lors des périodes de vent fort (TPP> 1), l' énergie supplémentaire disponible est 
utili sée pour entraîner un compresseur qui comprime de l'air frais à 50 bars environ pour le 
stocker après l' avoir refroidi dans un échangeur de chaleur. 
Lors des périodes de fonctionnement du moteur Diesel , l'air comprimé peut servir 
pour suralimenter le moteur diesel artificiellement, en complément ou en substitution à sa 
suralimentation initiale par le turbocompresseur. L'objectifest de maximiser son rendement 
global , par plusieurs améliorations envisageables: 
o Amélioration du rendement de combustion en fonctionnant le moteur 
continûment dans un rapport NF optimal , ce que ne permet pas le 
turbocompresseur seul. 
o Réduire les pertes par pompage pour la boucle basse press ion du cycle 
thermodynamique. Ce gain peut être même poussé à l' extrême pour avoir un 
travail positif de la boucle basse pression, qui s ' additionne à celui de la boucle 
haute pression pour augmenter le travail fourni pour une même quantité de 
carburant brûlé 
o Augmenter la puissance spécifique (puissance par unité de cylindrée) du moteur 
diesel , ce qui permettrait un plus fort « downsizing'» et ainsi un meilleur 
rendement. 
1. 7- Objectifs de ce mémoire 
Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs à atteindre avec ce mémoire. 
2 Nomenclature en anglais désignant la réduction de la cylindrée des moteurs 
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1. Le premier objectif est de lister et comparer les différents scénarios de 
déstockage de l'air comprimé. 
2. Le deuxième objectif est de démontrer par modélisation, l' économie de 
carburant apportée par le CAES. 
3. Le troisième objectif est de mettre en avant les différentes autres vOIes 
potentielles pour obtenir des gains en terme d 'économie de carburant et qui ne 
seront pas forcément démontrés par modélisation dans ce mémoire, mais qui 
peuvent faire l'objet d' une étude menée ultérieurement. 
4. Le dernier objectif est de proposer les grandes lignes d ' un projet de thèse 
doctorale future qui s'inscrit dans la continuité de ce projet de maîtrise. 
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CHAPITRE II 
TECHNIQUES DE DESTOCKAGE DU CAES 
11.1- Différentes Techniques de déstockage du CAES 
Nous avons imaginé plusieurs scénarios ou techniques permettant d ' utili ser l'air 
comprimé stocké pour améliorer le remplissage du moteur Diesel. Les six techniques 
suivantes nous ont semblé les plus judicieuses. Nous dressons aussi un bilan qualitatif des 
avantages et inconvénients de chacune d 'elles [41], [42]. 
II.J.a- Utilisation d'une turbine en série 
vers l'abllosphère 
Echangeur 
gaz d'échappements 
Moteur Diesel 
Réservoir d'ai' comprimé 
Figure 13 - Schéma de principe - utilisation d'une turbine en série sur l'axe du 
turbocompresseur[42] 
44 / 130 
Comme le montre la figure 13, on ajoute une turbine à air (air turbine) couplée 
au turbocompresseur sur un même axe. L'air comprimé stocké sous 50 bars se 
détend dans un détendeur jusqu' à 5 bars environ. Cette détente entraîne un 
refroidissement pouvant aller jusqu'à -100 oc. L'air comprimé passe ensuite par un 
échangeur permettant de le réchauffer par la chaleur dégagée par les gaz 
d' échappement sortants de la turbine à gaz. L' air comprimé ayant subi toutes ces 
transformations passe enfin dans la turbine à air fournissant ainsi de l' énergie 
mécanique qui , ajoutée à celle fournie par la turbine à gaz, permet d' entraîner le 
compresseur. 
Cette méthode possède quelques inconvénients qUI la rendent non pratique, 
parmi lesquels on cite principalement: 
o la nécessité d'une intervention sur l'architecture du turbocompresseur afin de 
rajouter une turbine sur le même axe ce qui rend cette solution coûteuse 
o la turbine à gaz et la turbine à air n' ont pas forcément le même régime de 
fonctionnement optimal , ce qui peut engendrer des dégradations de rendement 
o le dimensionnement optimal du compresseur n' est pas le même avec et sans 
CAES car les débits d' air traversant le compresseur ne sont pas les mêmes dans 
ces deux cas. Ceci implique qu'un compromis sera nécessairement à faire lors 
du dimensionnement de ce compresseur. 
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II.l.b- Utilisation d'une suralimentation étagée: 
Air Vers l'abnosphère 
Compressl!ll' BP 
1er étage 
Refroidisseur BP 
Echangeur 
2ème étage 
Mole ... Diesel 
Réset"Voir d'air compr'imé 
Figure 14 - Schéma de principe - utilisation d 'une suralimentation étagée 
Comme le montre la figure 14, on ajoute un étage basse pression du 
turbocompresseur. L'air comprimé stocké sous 50 bars se détend dans un détendeur 
jusqu'à 5 bars envi ron. Cette détente entraîne un refroidissement pouvant aller 
jusqu 'à -100 oc. L' air comprimé passe ensuite par un échangeur permettant de le 
réchauffer par la chaleur dégagée par les gaz d'échappement sortants de la turbine 
à gaz. L' air comprimé ayant subi toutes ces transformations passe enfin dans la 
turbine à air fournissant ainsi de l'énergie mécanique qui permet d' entraîner le 
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compresseur BP. La sortie du compresseur BP est connectée à l'entrée du 
compresseur haute pression HP entraîné par la turbine à gaz. 
Comparé à la méthode précédente, cette méthode possède certains avantages 
dont principalement: 
o aucune modification sur l'architecture du turbocompresseur n' est nécessaire 
o la facilité du couplage et du découplage du turbocompresseur BP ce qui permet 
facilement d'adapter le système en fonction de la disponibilité ou non de l'air 
comprimé stocké. 
o les turbines à air et à gaz peuvent fonctionner à leur régime nominal comme ils 
ne sont pas sur le même axe 
Il.l.c- Admission en amont du compresseur: 
Contrairement aux deux précédentes technologies proposées, dans cette 
proposition aucun composant n'est ajouté, comme le montre la figure 15. L' air 
comprimé stocké sous 50 bars se détend dans un détendeur jusqu ' à 5 bars environ. 
Cette détente entraîne un refroidissement pouvant aller jusqu'à 
- 100 oC. L'air comprimé passe ensuite par un échangeur permettant de le 
réchauffer par la chaleur dégagée par les gaz d'échappement sortants de la turbine 
à gaz. L'air comprimé ayant subi toutes ces transformations est connecté à l' entrée 
du compresseur, entraîné par la turbine à gaz. 
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/JJJ' Comprimé 
Compresseur Echangeur' 
Moteur Diesel 
Génér'ateur 
Réservoir d'air comprimé 
Figure 15 - Schéma de principe - admission en amont du compresseur 
Cette méthode possède les avantages d ' être relativement simple et peu chère. 
Toutefois e lle présente quelques inconvénients, en effet, l' air comprimé se refro idi t 
significativement après avoir subi la détente. Ceci peut engendrer des instabilités de 
combustion dans le cy lindre si le réchauffage de l' a ir dans l'échangeur et dans le 
compresseur n' est pas suffisant. 
Il.l.d- A dmission directe dans le cylindre 
Comme le montre la fi gure 16, Le turbo compresseur est supprimé, et l'air 
compri mé stocké sous 50 bars se détend dans un détendeur et passe ensuite par un 
échangeur permettant de le réchauffer par la chaleur dégagée par les gaz 
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d'échappement. Après avo ir subi toutes ces transformations, l' ai r compri mé est 
admis directement dans le moteur. 
Air Comprimé 
Echangeur 
Gaz d'échappement 
MaIeIr Diesel 
Générateur 
RéseJ'Voir d'ait, compt'Ïtné 
Figure 16 - Schéma de principe - admission directe dans le moteur 
Cette méthode a plusieurs avantages dont principalement: 
o Simple et peu coûteuse 
o Aucun rendement li é à une détente dans la turbine ou une compress ion 
dans le compresseur n' est appliqué 
o L'énergie des gaz d ' échappements, initia lement uti li sée pour fa ire 
tourner le turbocompresseur, n' est pas perdue avec la suppress ion de 
celui -c i. En effet, cette énerg ie est récupérée pour chauffer l'air 
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comprimé qui a subi une détente et qui a besoin d ' être chauffé pour 
pouvoir assurer une combustion stable dans la chambre de combustion. 
Le principal ri sque associé à l' utili sation de ce mode, est cependant la 
possibilité de générer des instabilités de combusti on si la température de l' air admis 
est encore trop froide. 
Il.l.e- Compression Hyperbare 
La compress ion Hyperbare consiste à suralimenter le moteur Diese l par une 
turbine à gaz montée en déri vé par rapport au moteur. Le débit d ' air so rtant du 
compresseur est contrôlé par une vanne de « by-pass ». Une chambre de 
combustion auxilia ire permet d ' augmenter l' énergie di sponible à la turbine et par 
conséquent, augmenter le rapport de compress ion du compresseur. La fi gure 17 
montre un schéma de principe du système Diese l Hyperbare. 
Air Gaz d'éch"welllert 
ChamllMl de Echappement VetOS 1'~1OSphère 
Moteur Diesel 
Réservoir de carburant '--_-' 
Réservoi' d'ai' œrvlmé 
Figure 17 - Schéma de principe - Compression Hyperbare[42] 
50 / 130 
La vanne de « by-pass » permet de réguler une différence de pression 
constante entre la sortie du compresseur et l'entrée de la turbine. De débit de 
carburant injecté dans la chambre de combustion de la turbomachine permet de 
contrôler la pression de sortie du compresseur. 
Le système Hyperbare permet d ' atteindre des pressions de suralimentation 
de l' ordre de 12 bars, et permet ainsi d ' augmenter significativement la puissance 
spécifique du moteur Diesel. Mais la complexité de son installation et de son 
contrôle le rend moins intéressant dans le cadre du projet JEDSAC. 
11.1.f- Système Lenoir 
Le cycle proposé utilise la succession de phases du cycle Lenoir, qui sont 
l'admission, la combustion et la détente. Ces phases sont réalisées sur un tour du 
vilebrequin du moteur. L'admission de gaz à haute pression, en provenance du 
CAES, commence quand le piston est au voisinage du point mort haut et s'arrête 
dès que la combustion commence. Cette technique permet de profiter de l' air 
comprimé pour transformer le moteur 4 temps en une sorte de moteur deux temps 
(mais différent du moteur deux temps conventionnel), car il permet de se passer de 
la phase de compression, les gaz étant déjà à haute pression. Le cycle théorique de 
ce moteur peut être considéré comme isobare (1-2-3) ou isochore - isobare (1 ' -2 ' -
2" -3 ' ), comme le montre la figure 18. 
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Figure 18 - Cycle Lenoir [42] 
Un gain significati f de pui ssance spécifi que peut avo ir lieu avec ce mode et 
qU I peut attei ndre j usqu ' à 4 fo is. Cependant, cette technique nécessite une 
régulation sophistiquée du système de di stributi on et du système d ' injection du 
moteur Diesel. 
II.2- Hiérarchisation des différentes solutions 
L' évaluati on des di fférentes so lutions exposées ci-dessus repose sur 
différents critères qui doivent être pris en compte. Parmi ces critères on cite 
principalement: 
o L' effi cacité: la solution choisie do it être efficace et présenter un 
rendement é levé 
o La simpli cité: l' installation du système choisi do it être le plus si mpl e 
poss ible 
52 / 130 
o L' adaptabilité: la solution choisie doit être adaptée aux installations 
actuelles sans qu'elle nécessite des changement majeurs dans leur 
architecture 
o Le coût: le coût de l'adaptation des systèmes existants à la solution 
choisie doit être le plus bas possible pour justifier la rentabilité du 
projet. 
o Le système de contrôle: le système choisi doit pouvoir être contrôlé 
facilement. 
Nous avons appliqué ces critères pour évaluer les meilleures solutions à 
étudier dans le détail. Nous avons ainsi construit le tableau 2 qui permet de 
hiérarchiser ces solutions. 
Nous avons appliqué des coefficients de pondération pour chaque critère. 
Nous avons accordé plus d'importance sur les critères d'efficacité, d ' adaptabilité et 
du système de contrôle. Nous avons considéré les critères de simplicité et de coût 
comme étant d'ordre 2 d ' importance. Les notes pour chaque solution et chaque 
critère vont varier de 1 pour le moins bon à 3 pour le meilleur. 
Le résultat global de cette inter-comparaison montre que les meilleures 
solutions sont par ordre de priorité: 
1. L' admission en amont du compresseur 
2. L' utilisation d'une suralimentation étagée 
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3. L' admission directe dans le cylindre 
Critère Importance Turbine en série Suralimentation Admission amont Admission directe Moteur Hyperbare Système Lenoir étagée compresseur dans le cylindre 
Efficacité 3 1 3 2 2 2 2 
Simplicité 2 2 2 3 3 1 1 
Adaptabil ité 3 3 2 3 2 2 1 
Coût 2 2 3 3 2 1 1 
Contrôle 3 2 2 2 2 2 1 
Total 2,00 2,38 2,54 2,15 1,69 1,23 
Tableau 2 - hiérarchisation des différentes solutions de déslockage 
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CHAPITRE III 
MODELISATION SIMPLIFIEE DU SYSTEME 
111.1- Objectifs 
Le but du travail effectué dans ce chapitre est de démontrer par approche 
numérique, le gain que peut apporter le CAES au niveau de la consommation en 
carburant du moteur Diesel. 
Nous avons modélisé la solution de déstockage correspondant à l' introduction de 
l'a ir comprimé en amont du compresseur, qui s ' est avérée la plus intéressante d ' un 
point de vue global telle que détaillée dans le chapitre 2. 
Le bilan des autres méthodes de déstockage par approche numérique ne sera donc 
pas fait dans ce mémoire. 
111.2- Découpage fonctionnel du système 
Nous proposons un modèle stationnaire du moteur Diesel , comprenant 8 blocs 
principaux. Chacun de ces blocs correspond à un composant qui entraîne un 
changement de l'état de l' air frais (AF) ou des gaz brûlés (GB) ou de l' air comprimé 
(AC) dans le circuit, comme le montre la figure 19. Ces blocs sont les suivants: 
o le filtre à air (FA): qui transforme l'air frais de l'état 0 (conditions ambiantes) à 
l'état 1 
o le compresseur (C): qui transforme l'a ir frais de l' état à l'état 2 
o l' échangeur (ECH) : qui transforme l' air frais de l' état 2 à l' état 3 
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o la chambre de combustion (CC): qui transforme l'a ir frais à l' état 3 en gaz 
brülés à l' état 4 
o la turbine à gaz (TG) : qui transforme les gaz brülés de l'état 4 à l' état 5 
o la charge (CH): qui prend en compte les frottements dans le moteur, 
l' entraînement des accesso ires et l'entraînement de la génératrice. 
CH cc 
GB 
élal4 
l' ........ : ........ : 
I .. :~~·!= = = = = = t.~ . ..1 
AF 
élat 3 
AF 
étal 2 
GB AF 
état 5 état 1 
FA 
tA F 
1 état 0 
ECH -
Figure 19 - Découpage fonctionnel du modèle du moteur Diesel 
Dans la suite, on notera par Pi , Ti et Pi la pression totale, la température et la 
masse volumique du fluide à l'état i. On suivra la même notation pour les autres 
grandeurs. 
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111.3- Modèles par composant 
Les modèles des composants que nous utiliserons dans la suite ont fait l' objet de 
validation dans des publications antérieures . 
III.3.a- Le filtre à air 
Le filtre à air se comporte comme une perte de charge singulière. La température 
et pression après le filtre à air peuvent donc être donnés par les équations 1 et 2 : 
. 2 
ma PI = Po -kFA ._-
Po 
III.3.b- Compresseur 
(1) 
(2) 
Pour modéliser le compresseur, il est nécessaire de connaître ses 
caractéristiques. Celles-ci sont généralement fournies sous forme de cartes établies 
en régime stationnaire et lient le rapport de compression J'l" c , le régime réduit Nrc ' le 
débit réduit fÏ1rc et le rendement isentropique. Le régime et le débit réduits 
permettent de ramener les conditions de fonctionnements du compresseur aux 
mêmes conditions avec lesquelles il a été caractérisé (TreJ et PreJ )' Cette 
caractéristique du compresseur est décrite par les équations 3 et 4 : 
(3) 
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(4) 
Où N IC et ma sont respectivement le régime réel du compresseur et le débit 
d 'a ir réel passant par celui-ci, 
La caractéristique du compresseur telle que fournie par le constructeur, se 
présente sous la forme de courbes iso régimes et iso rendements dans un plan en 
débit réduit et taux de compression, comme le montre la figure 20, 
3,2 
2,8 
2,6 
2,4 
c 
...g .~ 2,2 
li !! 
Q.Q. 
Q. E 
'" " = u 
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0 ,3 0,35 0,4 
Déb~ corrigé (kg/s) 
0,45 0,5 
Figure 20 - Caractérisation du compresseur fournie par le fabriquant 
Pour assurer la convergence du modèle numérique, nous avons approximé les 
courbes de rendement avec des paraboles en prenant en compte la limite de 
pompage (zone située à gauche du champ compresseur), Ceci est illustré dans la 
figure 21, 
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Figure 21 - Modèle du taux de compression du compresseur 
L' hypothèse d ' une compress ion ad iabatique des gaz s'avère légitime dans le 
compresseur à cause des faib les gradients de température [20]. Les équations 5 et 6 
permettent, en se positionnant dans le champ du compresseur de déduire l'état de 
l'a ir à la sortie du compresseur : 
'" -.!!.2 "c - (5) 
PI 
(6) 
La puissance nécessai re pour la compression peut être exprimé par l'équation 7 : 
. 1 . (r-=! J W comp = - . ma . Cp -Ta' 7r c r - 1 
77c 
(7) 
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lII.3.c- Échangeur 
Afin de maximi ser le remplissage du moteur, l' échangeur permet de refroidir 
l'air comprimé à la sortie du compresseur. C'est un refroidisseur air-air. Le 
refroidissement se fait à pression constante cP3 = P2)' La température de l' air à la 
sortie de l' échangeur T3 , peut être calculée via l' équation 8 : 
(8) 
Où 7Jech est le rendement de l'échangeur. 
lII.3.d- La chambre de combustion 
Le modèle de la chambre de combustion consiste à estimer la quantité d ' air 
admise, la température à la sortie du moteur (avant la turbine), le débit à 
l ' échappement et le rendement indiqué du moteur. 
- Estimation de la quantité d 'air admise 
Il s ' agit de déterminer la masse d ' air introduite dans le moteur pour chaque 
admission. À régime constant, l'équation de continuité appliquée sur le volume 
du collecteur d ' admission, admis constant, montre que le débit d ' air soufflé par 
le compresseur est égal à celui aspiré par le moteur ma et s' écrit de la manière 
suivante : 
(9) 
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Où C y est la cy lindrée totale, et 1Jv est le rendement volumétrique (taux de 
remplissage) du moteur, modélisé par l'équation 10 [21] : 
( 10) 
Où ai sont des constantes. 
- Estimation de la température à la sortie du moteur 
La température des gaz d ' échappement peut être calculée à l' aide de 
l' approximation [22] donnée par l' équation Il 
(1 1) 
A vec À, = ~a et K = 1000 , une constante détenninée expérimentalement. 
me 
- Estimation du débit à l 'échappement 
Les gaz brûlés étant constitués de l' air introduit dans les cylindres et du débit 
de carburant, il vient donc que le débit rile peut être obtenue par la somme du 
débit d 'air de l'admission et du débit du carburant, comme exprimé par 
l'équation 12. 
( 12) 
Où ]11 f est le débit du carburant, ri1 e est le débit sortant du moteur et ml est le 
débit entrant à la turbine. 
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- Estimation du rendement indiqué du moteur 
Cette estimation a pour but de calculer la puissance indiquée Pm . Celle-ci 
peut être calculée par l'équation 13. 
(13) 
Où Pei désigne le pouvoir calorifique inférieur du carburant, rn f le débit du 
carburant injecté dans les cy lindres et 'li le rendement indiqué. 
Les formu les du rendement indiqué ne sont pas abondantes (Tableau 3). 
Elles sont à caractère empirique ou semi empirique. Ces relations essayent 
d'intégrer les effets des pertes par imbrûlés et de pertes par les parois, facteurs 
déterminants sur le rendement indiqué. Elles font intervenir le régime de 
rotation, le rapport air/carburant (coefficient d'excès d 'air) ou ces deux variables 
réunies . Les relations traduisant ces phénomènes prennent une forme 
polynomiale [23], [24] ou exponentielle [23] . 
Rendement indiqué Forme Représentant Référence 
'li = a + bA + d 2 Polynomiale Pertes par imbrûlés [24] 
7Ji =a+brk Exponentielle Pertes par imbrûlés [23] 
7Ji = a + bm + cm 2 Polynomiale Pertes par les parois [23J 
'li = (a + bm + cm 2 ~f + gA-k ) Combinaison de Deux type de pertes [25J deux formes 
Tableau 3 - Formules proposées pour le rendement indiqué 
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Pour prendre en compte les limites physiques de la combustion nous avons 
adopté un modèle quadratique de la forme 
= a + bÀ + d 2 si À ~ ÀSI 
= (a +bÀ+d2 ).~si À $ ÀSI 
ÀSI 
(14) 
Où ÀSI est le rapport 
air 
pour le stochéométrique qui vaut 14,7 
carburant 
carburant Diesel. Comme le montre la figure 22 il existe un rapport 
carburant 
air 
optimal ).,Opl ~ 53 , pour lequel le rendement indiqué est maximal. 
= . (1) 
" 
0 . 7 '---~---.----~---r----r---~---.----~---.---. 
1 
0.6 - - _ :_ - - _ 1- ___ : ____ : ____ : ____ : ____ : ____ : ___ ~ __ _ 
0.5 ---t---- I---- I-- - 1----1----1- - - --- "'""1 ---"i---
1 1 
:6 0.4 ___ '- ___ 1_ 1 1 
-------- ______ I ___ ~ __ -~ __ ~ __ _ 
1 1 .: 
ë 
(1) 
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"C 1 
c: 
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Rapport Air/Fuel [] 
Figure 22 - Modèle du rendement indiqué enfonction du rapport 
air 
carburant 
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II1.3.e- Turbine 
Comme pour le compresseur, la turbine possède des courbes caractérisant ses 
performances. Ces courbes présentées dans les figures 23 et 24, lient le débit réduit, 
le régime réduit, le taux de détente et le rendement isentropique de la turbine. On 
considère ici une turbine à géométrie fixe. 
0,5 ...................... ~ ............... ·r ....................................................... .. .. ........................................................ . 
~ 
, 
, 
, 
0,45 - - - - - - ~ ~ - - - - - - ~ ~~ - ~, - - - - - - - - ~ ~ 
1 . . ;a,e~ 
0,4 - - - - - - - ~ - - ;,-/ ~J!.'~"'..'~ __ ---___ --___ --_______ _ 
1 ~$ 1 
'.. ' 
,. 
~ 0,35 -~~!~~ :-----~ ~- ----~~~~~~~~~~-~--~~~--~ 
, , 
, 
0,3 - - - - - T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - -
• ., , 
0,25 ~ 1-----: --~ -----~ ~ ~ ~ ~ ~ ----------~ ----~ --
, 
0,2 +--- -T-' ---~---~---~-----1 
1,5 2,5 3,5 
TilUX de détente ( J 
~ 
__ 74040 
• 98730 
~., 119880 
___ 137490 
~151620 
Figure 23 - Caractérisation du taux de détente de la turbine 
Comme le montre la figure 23, le débit réduit de la turbine peut être modélisé, 
indépendamment du régime de rotation de la turbine, par une courbe polynomiale 
d' ordre 3 en fonction du taux de détente dans cette turbine jusqu ' au point 
d' inflexion de cette courbe et par une constante au-delà de ce point. Cette dernière 
partie correspond au blocage sonique qui constitue la limite de perméabilité de la 
turbine. L'équation 15 expri me le modèle utilisé pour lier le taux de détente au débit 
réduit de la turbine. 
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Figure 24 - Caractérisation rendement de la turbine 
(15) 
Quant au rendement isentropique 771 de la turbine, illustré par la figure 23 , 
plusieurs variantes de modèles sont proposées (Tableau 4) pour le calculer en 
fonction de la vitesse réduite N r l et du débit réduit ri1 r l , en suivant le même 
princIpe d ' identification à partir des expériences menées sur la turbine. Les 
coefficients ai, bi et hi sont des constantes identifiées expérimentalement. 
À régime constant, la modélisation de la turbine consiste à lier, le débit réduit de 
la turbine rhr l , la pression à l' échappement Pe et le rendement isentropique de la 
turbine 771 ' 
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Rendement de la turbine 1 Référence 
[26] 
'7, = aO +a\ ~ +a2(~ r 
~ = ff :~" [2C pgT, {-ff:;;'j] [27] 
[28] 
Tableau 4 - Différents modèles du rendement de la turbine 
Si on ne tient pas compte des pertes résultant des échanges thermiques avec 
l'extérieur, nous pourrons ainsi considérer la transformation dans la turbine comme 
adiabatique et par conséquent le rendement isentropique '7" correspondant s'obtient 
à partir de l' équation 16: 
(16) 
'71 = ( YI -I] 
T'll- ff, r, 
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Où P st et Tst sont respectivement la pression et la température des gaz à la sortie 
de la turbine, trt = P st est le rapport de détente de la turbine. 
Pe 
L' application de l' équation 17 exprimant le rendement de la turbine [28] : 
(17) 
conduit aux représentations de la figure 23 . Cette figure montre que l'enveloppe de 
la famille de courbes modélisant le rendement de la turbine 17t , est une droite 
horizontale alors qu ' en réalité, les rendements optimaux diminuent vers les forts 
taux de détente [28]. Cette modélisation sera cependant valable dans le cadre de 
notre étude. Ceci est dû à ce que le taux de détente a une valeur peu variable ainsi 
que le débit des gaz d'échappement alimentant la turbine vu la charge constante 
appliquée sur le moteur ainsi que son régime constant du fonctionnement. Nous 
supposerons même dans la plupart des cas d ' étude que la turbine fonctionne avec un 
rendement constant et optimal [28]. 
Le rendement constant et optimal peut être obtenu en remplaçant la valeur 
optimale de la vitesse de rotation de la turbine dans l' équation de 17t , d 'où : 
(18) 
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Enfin, la puissance fournie par la turbine au compresseur s'exprime 
par l'équation 19 : 
( 19) 
Où Cpt est la chaleur massique des gaz d 'échappements à pression constante à la 
température Te ' 
lI!.3.!- Charge 
Les puissances résistantes incluent d ' une part l'effet de frottement des pièces 
mécaniques en mouvement (bielles, pistons, vilebrequin) et d 'autre part celui de la 
charge appliquée sur le moteur, celle de la génératrice. 
La pui ssance résistante totalePr , peut ainsi s ' exprimer via l' équation 20 : 
(20) 
Où Pm! est la pression moyenne des pertes par frottement, C y est la cylindrée 
totale du moteur et Cr est le couple résistant dû de la charge appliquée. 
La modélisation des frottements au niveau des différents éléments du moteur a 
fait l' objet de nombreux travaux qui aboutissent à des formes très variées. Vu la 
complexité pour traiter chaque élément à part, nous avons préféré les formules 
d'évaluation globale de ces pertes. Toutes ces formules sont basées sur des 
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corré lations empiriques à partir des résultats expérimentaux [26]. Le tableau 5 se 
limite aux formu les proposées pour le moteur diese l. 
Pertes par frottement 
-4 ( Vp J2 Pmi =A+4,83 . IO N+ O,103-
5,05 
A = (& - 4) pour moteur à injection directe 
14,5 
A = ~ pour moteur à injection indirecte 
14,5 
N 
Pmi = 0,061 + 0,294- + 0,016 Pmax 
100 
Pmi = CI (j.iN)O,6 
Pm! = Pmfs + Pmjj 
Pmfs = (0,023 + 0,03Vp )Fr 
Pmjj = 0,04 + 0,15Vp 
Pmi = 1,03 + 0,62. 10- 3 N - 0,11 .1 0- 6 N 2 
[ (
Pa ) 2) Ccy Pmi = 1 + (ùSeng k i l + k 12 -- + k 13 (Ù Palm -- (ù 
Palm 4Jr 
Pm! = 1 + 0,0125Pmax 
Pmi = 0,97 + 0 , 15(~) + 0 ,05(~)2 
1000 1000 
Référence 
[29] 
[30] 
[31 ] 
[32] 
[33] 
[34] 
[35] 
[36] 
Tableau 5 - Formules proposées pour la PMF dans le moteur diesel 
Dans ces formules , le terme constant reflète le frottement dans les accesso ires, 
celui en N présente le frottement dans le cy lindre tandis que le terme en Pmax 
reflète le frottement sur le vilebrequin [37]. 
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Sui te à une analyse de ces di fférentes formulations du frottement global, nous 
avons retenu, pour sa simplicité et l' identification fac ile de ses coeffic ients, la 
fo rmulati on de [36] : 
Pm { = 0,97 + 0 , 1 5(~) + 0 ,05(~)2 
u 1000 1000 
(2 1 ) 
111.4- Équations d'équilibre du système 
III.4.a- Cas du moteur Dieselfonctionnant sans CAES 
Le problème à résoudre consiste à trouver l' état d ' équilibre du système pour un 
régime et charge donnée. 
Nous cherchons donc à trouver les cinq vari abl es suivantes: ma ' m e' 7r e' 7r 1 et 
N Ie qui vérifi ent les cinq équations sui vantes : 
1. équation d 'équilibre du vilebrequin,' La puissance fo urnie par le moteur 
doit être égale à la puissance résistante. On peut donc écrire l' équation: 
(22) 
2. équation d 'équilibre du turbocompresseur,' Le couple fourni par la 
turbine doit être égal au coupl e nécessaire pour entraîner le compresseur 
au rendement mécanique ryrc du turbocompresseur près ce qu i est 
exprimé par l' équation : 
Pc . ry rc = Pre (23) 
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3. vérification de la cartographie du compresseur: Le rapport de 
compression doit vérifier la cartographie du compresseur telle que 
développée dans le paragraphe lI1.3.b, d ' où l' équation : 
(24) 
4. vérification de la cartographie de la turbine: De la même façon , le 
rapport de détente doit vérifier la cartographie de la turbine telle que 
développé dans le paragraphe lI1.3 .e, d ' où l' équation 25 : 
(25) 
5. continuité du débit d'air à l'admission: Le débit d ' air doit vérifier le 
modèle du remplissage, développé dans le paragraphe 1lI .3.d, et illustré 
par l' équation 26 
C 
m - '7 ~,..,~ a - v U/ 
4Jl' r.T3 
(26) 
lII.4.b- Cas du moteur Dieselfonctionnant avec CAES 
Comme nous l' avons expliqué dans le premier paragraphe de ce chapitre, à 
défaut d ' une caractérisation d ' une turbine adaptée au fonctionnement à l' air 
comprimé, et compte tenu que ce papIer a pour but d ' évaluer le gain en 
consommation du moteur Diesel fonctionnant avec À = ÀOPI ' nous avons simplifi é 
le problème en considérant que l' air comprimé permet, quand la pression 
atmosphérique n ' est pas suffisante, de fournir la pression juste nécessaire en entrée 
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du filtre à air pour admettre la quantité d ' a ir permettant de fo ncti onner avec 
À, = À,opt . 
Le problème à résoudre cons iste a insi à trouver l' état d ' équilibre du système 
pour un régime et charge donnée. 
Nous cherchons donc à trouver les c inq vari ables suivantes: Po , ma ' me' 7r e' 
7rt et N te qui véri fient les cinq équations suivantes: 
1. équation d'équilibre du vilebrequin,' La puissance fourni e par le mote ur 
do it être égale à la puissance rés istante. On peut donc écrire l' équation : 
(26) 
2. équation d'équilibre du turbocompresseur,' Le couple fo urni par la 
turbine do it être égal au co uple nécessaire pour entraîner le compresseur 
au rendement mécanique TJ rc du turbocompresseur près ce qui est 
exprimé par l'équation : 
Pc . TJ rc = Pre (27) 
3. vérification de la cartographie du compresseur,' Le rapport de 
compress ion do it vérifi er la cartographi e du compresseur te lle que 
développée dans le paragraphe 1I1.3 .b. On note que ce rapport de 
compress ion est bi en év idemment le rapport de la press ion de sorti e du 
compresseur sur la press ion d 'entrée du compresseur, et qui est dans ce 
cas, la press ion du CAES après détente. D 'où l'équation 28 : 
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(28) 
40 vérification de la cartographie de la turbine: Le rapport de détente doit 
vérifier la cartographie de la turbine telle que développé dans le 
paragraphe 1I1.3 0e, d'où l'équation: 
(29) 
50 continuité du débit d'air à l'admission: Le débit d 'a ir doit vérifier le 
modèle du remplissage, développé dans le paragraphe 1I1.30d, et illustré 
par l' équation: 
C 
rh = '7 ~OJJ!J...-a v 47l' roT3 (30) 
air 
60 Le rapport optimal: Le débit d 'air admis et le débit de 
carburant 
carburant injecté doivent être de façon à assurer un rapport 
__ a_i_r_optimal et répondre donc à l' équation: 
carburant 
(3 1 ) 
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CHAPITRE IV 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 
IV.l- Résultat de la modélisation simplifiée 
IV.l.a- Présentation et discussions des résultats 
1\ est d ' abord important de noter que les équations utilisées pour la modélisation du 
moteur suralimenté ont été validées dans des publications antérieures [38]. 
Nous avons supposé dans cette application numérique que le moteur utilisé possède 
une cylindrée de 5 litres et tourne à un régime constant de 1500 tours par minute. Les 
résultats ainsi obtenus par l'optimisation sont présentés dans les figures 25 à 29. 
La figure 25 montre que sans l' utilisation de l' air comprimé, le rapport/carburant 
décroît avec la charge pour arriver en pleine charge au voisinage de la stochéométrie. 
Pour tout couple demandé au moteur inférieur à 120 N.m nous obtenons un 
air 
rapport , A> Aopt ~ 53 , ce qui veut dire qu ' il n 'y a aucun apport de 
carburant 
l' utilisation de l' air comprimé. Dès que le couple dépasse 120 Nm, le turbocompresseur 
ne peut plus assurer la quantité d ' air nécessaire pour avoir un rapport air/fuel optimal. 
Le moteur fonctionne alors dans la zone d ' intérêt du fonctionnement avec air 
comprimé. 
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Comparaison du rapport Air/Carburant 
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Figure 25 - Comparaison du rapport ----
carburant 
800 
La figure 26 montre la pressIOn en entrée du compresseur nécessaire pour 
fonctionner le moteur à son rendement maximal grâce à l' air comprimé. En l' absence 
du CAES, la pression à l'entrée du compresseur est constante et égale à 1 bar, ce qui est 
montré par la courbe rouge (<< Sans Air Comprimé »). Le CAES, permettant d'alimenter 
le compresseur à une pression Po , qui est choisie de façon à atteindre le débit d ' air 
exactement nécessaire pour avoir un rendement maximal. Cette pression Po varie entre 
1 bar à très faible charge et 2,6 bars à pleine charge. Une stratégie de contrôle de la 
vanne de détente de l'air comprimé, adaptée permettrait d'atteindre cet équilibre. 
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Figure 26 - Comparaison de la pression à l 'entrée du compresseur 
La figure 27 montre le rapport de compression du compresseur avec et sans 
l' utilisation de l' air comprimé. Avec l' air comprimé, le taux de compression diminue 
car le débit d ' air frais traversant le compresseur augmente. Cette tendance peut être 
facilement confirmée par la simple observation de la caractéristique du compresseur. 
Avec l' air comprimé, le taux de compression diminue car le débit d ' air frai s traversant 
le compresseur augmente. Cette tendance peut être facilement confirmée par la simple 
observation de la caractéristique du compresseur. 
La figure 28 montre le rapport de détente de la turbine avec et sans l' utilisation de 
l'air comprimé. Avec l'air comprimé, le taux de détente diminue car le débit de gaz 
d'échappement traversant la turbine augmente. Cette tendance peut être facilement 
confirmée par la simple observation de la caractéristique de la turbine. 
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Figure 28 - Comparaison du rapport de détente dans la turbine 
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Enfin, la figure 29 montre la consommation de carburant pour différentes charges 
du moteur Diesel, avec et sans l' utilisation de l' air comprimé. L ' air comprimé permet 
théoriquement d ' obtenir une économie de carburant qui est d'autant plus importante 
que la charge du moteur augmente. Cette économie peut atteindre jusqu ' à 50% pour les 
fortes charges. 
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Figure 29 - Comparaison du rapport de la consommation du carburant 
Nous avons donc démontré grâce à cette modélisation simple que le potentiel du 
système JEDSAC dans la réduction de la consommation du moteur. Nous avons 
démontré que nous pouvons nous attendre à des économies de carburant qui peuvent 
atteindre 50% sur les pleines charges . Ce gain est moindre sur les charges partielles 
mais reste toutefois très intéressant. 
78 / 130 
IV.l.b- Application sur l'exemple du site de Tuktoyaktuk 
Afin d'estimer le gai n potentiel sur un cite cible, nous avons récupéré des données 
de la charge du Diesel, sur le site du village de Tuktoyaktuk, dans les territoires du 
Nord-Ouest du Québec sur la côte arctique. Nous avons estimé la consommation de 
carburant avec et sans CAES, sur une durée d ' une semaine. Les figures 30 et 31 
illustrent le résultat obtenu. 
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Figure 31 - Estimation de la consommation cumulée de carburant 
sur une semaine sur le site du village du Tuktoyaktuk 
Afin d ' estimer la consommation du carburant sur ce site, nous avons ad imens ionné 
la charge du moteur de Tuktoyaktuk et celui du moteur utili sé par le modéli sati on. Nous 
avons ainsi ra isonné en pourcentage de charge maximale, et obtenu a insi une estimation 
de la consommation de carburant avec et sans CAES. 
Nous remarquons que les gains en consommation apportés par le CAES sont bien 
plus importants dans les phases de fortes demandes de charge. Ceci est bien conforme 
avec ce que nous annonce le résultat de la fi gure 29. 
En fin de compte, nous pouvons espérer une économi e de 400 kg de carburant 
pendant une semai ne grâce à l' a ir comprimé. 
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IV.l.c- Validité et robustesse des résultats 
Cependant des limites phys iques peuvent empêcher l' atteinte de ce nI veau 
d ' économie. Parmi ces limites, nous citons principalement : 
• la limite de perméabilité des soupapes d ' admiss ion si un blocage sonique a lieu. 
• la limite mécanique du système, en effet la press ion maximale dans la chambre 
de combustion augmente rapidement avec la quantité d ' air admise et risque 
d ' atteindre la limite de rés istance et entraîner la casse du moteur. Ceci sera 
montré dans le paragraphe sui vant, avec les simulations que nous avons effectué 
avec le logiciel « SimDID '». 
De plus, certains modèles utili sés, comme nous l'avons déjà précisé, ont fa it l' objet 
de validati ons dans des publications antéri eures. Dans le cas de notre présente étude, 
nous extrapolons l' utili sation de ces modèles dans des zone au-delà de la zone dans 
laquell e ceux-ci ont été validé. Parmi ces modèles, le modèle le plus important étant 
ce lui du rendement du moteur en fonction du rapport air et qui est le modèle le 
carburant 
plus dimensionnant du gain en consommation que nous avons annoncé. Il s' avère donc 
nécessaire de, so it vérifi er leur validation dans ces conditions, so it les substituer par des 
modèles plus phys iques (exemple : simulation du cycle thermodynamique au lieu 
d ' utili sation d ' un modèle polynomiale) . 
3 Logiciel de SIMulation des cycles thermodynamiques Diesel à injection Directe, développé par l 'IF? Les 
modèles embarqués sont détaillés dans l 'annexe. 
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Enfin afin de consolider les gainS annoncés, il est nécessaire d 'effectuer une 
modélisation poussée du système d'admi ss ion et de la combustion dans le moteur 
Diesel, ce qui fe ra l'objet d ' une parti e de ma future thèse. 
IV.2- Voies potentielles pour obtenir des gains supplémentaires 
IV. 2.a- Système Hybride Éolien - deux moteurs Diesels, sans CA ES 
Parmi les solutions très répandue dans l' industrie automobile pour réduire la 
consommation, le « downsizing». On appelle « downsizing » la réduction de la 
cy lindrée du moteur pour une performance donnée. La suralimentation constitue 
l' élément clé de cette so lution. Elle permet en fa it d'améliorer le remplissage du moteur 
et d ' augmenter ai nsi sa puissance spécifique (puissance par litre de cy lindrée). En effet, 
plus la cy lindrée du moteur est faible, moindre sa consommation est-elle. 
Pour mettre en évidence cet aspect qui n'est pas pris en compte par le modèle 
quadratique du rendement utili sé dans la modélisation simplifiée ci-dessus, nous avons 
eu recours au Logiciel SimDID qui simule le cyc le thermodynamique avec la prise en 
compte des pertes thermiques aux paro is du cy lindre. 
En figeant le rapport air à la valeur 32, nous observons dans la figure 32 
carburant 
que le rendement indiqué se dégrade avec l'augmentation de la cy lindrée. 
L'explication de cet écart de rendement rés ide princ ipa lement dans les pertes 
thermiques qui sont plus importantes pour les moteurs à grande cy lindrée. Nous 
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pouvons donc envisager 10% d'amélioration de rendement indiqué en divisant par 2 la 
cylindrée du moteur. 
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Figure 32 - Effet de la cylindrée sur le rendement indiqué 
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La plupart des centrales Éoliennes - Diesel utilisent aujourd'hui deux moteurs 
Diesels pour profiter du fait qu ' un petit moteur consomme moins qu ' un grand moteur 
pour fournir une même puissance. 
A titre d ' exemple, nous supposons une centrale thermique de 1 MW de puissance, 
nous pouvons installer deux moteurs MI et M2 de puissances respectives 400 kW et 
600 kW. En fonction de la puissance demandée au Diesel, l' un et/ou l'autre des moteurs 
MI et M2 est utilisé, comme le montre la figure 33. En effet: 
o Pour toute puissance demandée au Diesel inférieure à 400 kW, le moteur MI, 
seul assure la demande. Dans ce cas de fonctionnement, nous pouvons envisager 
entre 10% et 15% de gain en consommation par rapport à l'utilisation d ' un 
« groS » moteur de 1 MW de puissance maximale. 
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o Pour toute puissance demandée entre 400 et 600 kW, le moteur M2, seul assure 
la demande. De la même façon , nous pouvons nous attendre à 8%à 10% de gain 
de consommation par rapport à l' utilisation d ' un « gros » Diesel au lieu de deux 
« petits ». 
o Pour toute puissance demandée supérieure à 600 kW, les deux moteurs MI et 
M2 fonctionnent simultanément pour assurer la demande. La répartition des 
charges entre MI et M2 est le résultat d ' une optimisation, qui doit tenir compte 
de la préconisation de ne pas fonctionner un moteur Diesel à une charge 
dessous de 30% de sa charge nominale. Mais dans ce cas, et malgré 
l'optimisation que l' on pourrait faire, le bilan reste négatif par rapport à 
l' utilisation d ' un seul moteur ayant 1 MW de puissance maximale. 
La taille des moteurs MI et M2, et par suite leurs puissances maximales respectives 
sont le résultat d ' une optimisation qui , en fonction de la distribution dans le temps de la 
puissance demandée au Diesel , permet de maximiser le temps où seul le moteur MI est 
utilisé et de minimiser les cas ou les deux moteurs MI et M2 sont utilisés 
s imultanément. Cette optimisation fera aussi l'objet d ' une partie de la thèse doctorale 
que je ferai suite à ce projet de maîtrise. 
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Figure 33 - Exemple des courbes de puissance des deux moteurs Diesels 
IV.2.b- Système Hybride Éolien - deux moteurs Diesels, avec CAES 
La puissance spécifique d ' un moteur Diesel est généralement limitée par la première 
des trois limitations suivantes: 
o Le débit d 'air maximal que peut admettre ce moteur. En effet au-delà d ' une 
richesse 0,7, la combustion dans la chambre du moteur se dégrade a insi que le 
rendement, et on observe des émissions de fumées et des particules excessives. 
Cette limite en richesse associée à la limite de perméabilité, définit la puissance 
maximale que peut produire le moteur. Cette limite peut être optimisée en 
utilisant un turbocompresseur adapté et qui permet d ' améliorer au maximum le 
remplissage en air de la chambre. Mais la limite reste donc le taux de 
compression maximal que peut produire le compresseur qui utilise l'énergie des 
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gaz d ' échappements pour l'entraîner, cette énergie étant limitée surtout pour les 
faibles charges. 
o Limites liées à des contraintes thermomécaniques dans le cylindre. En effet, 
pour les fortes puissances la pression maximale dans le cylindre augmente et 
peut dépasser la limite de tenue du matériau du bloc moteur et de la culasse qui 
sont généralement en fonte. Cette pression maximale est de l' ordre de 180 bar 
dans les moteurs Diesels conventionnels. Cette puissance maximale peut être 
optimisée en décalant le motif d ' injection de carburant vers la détente, ce qui 
permet de réduire ce « peak» de pression, mais il dégrade le rendement du 
moteur en contrepartie. 
o Limites liées à des contraintes thermomécaniques à l'échappement. En effet, 
pour les fortes puissances la température à l'échappement et à l' entrée de la 
turbine augmente aussi et peut dépasser la limite de tenue du matériau de cette 
dernière. Cette température maximale est de l'ordre de 850°C dans les moteurs 
Diesels conventionnels . 
Dans les cas où le manque d'air est la première limitation sur le moteur Diesel , le 
CAES peut être utilisé pour repousser cette limite en compensant le déficit du 
turbocompresseur. La nouvelle limitation de la performance du moteur Diesel sera donc 
dictée par soit le blocage sonique au niveau de la soupape d ' admission, soit les 
contraintes thermomécaniques dans le cylindre ou à l' échappement. 
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On peut donc envIsager un jumelage d'une Éolienne avec deux moteurs Diesel s 
[43] , combinés avec un système de stockage de l' énergie sous forme d' air comprimé 
(CA ES), comme le montre le schéma de principe illustré dans la figure 34. 
Figure 34 - Utilisation de deux moteurs Diesels jumelés à une éolienne avec CA ES 
La figure 35 illustre un exemple de prInCIpe de l' utilisation des deux moteurs 
Diesels en fonction de la puissance demandée aux Diesels. A titre de comparaison, on a 
pris les mêmes caractéristiques des moteurs cités dans le paragraphe IV.2.a. On prend 
l' hypothèse que, grâce au CAES, la puissance maximale de chacun des moteurs MI et 
M2 est augmentée de 25%. Les capacités des moteurs MI et M2 deviennent donc 
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respectivement 500 et 750 kW. Pour les pUIssances demandées au groupe Diesel 
comprises entre 400 et 500 kW, le moteur MI peut maintenant satisfaire tout seul le 
besoin en rédui sant ainsi la consommation par rapport au cas où cette demande est 
satisfaite par le moteur M2 ayant une plus grande cylindrée. De même pour toute 
puissance demandée au Diesel comprise entre 600 et 750 kW, le moteur M2 peut 
assurer tout seul la demande permettant ainsi un gain important par rapport au cas 
précédent où les deux moteurs étaient en route. 
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Figure 35 - Exemple d 'utilisation des deux moteurs Diesels en présence du CAES 
IV.2.c- Fonctionnement du moteur Diesel en Moteur à air comprimé 
Parmi les voies les plus prometteuses dans l'économie de carburant, nous citons 
principalement la technique permettant de faire fonctionner le moteur Diesel comme un 
moteur à air comprimé. En effet, en augmentant artificiellement la press ion d ' admission 
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(via le système d' air comprimé), nous pouvons augmenter la pressIon moyenne 
indiquée basse preSS Ion, et qui est naturellement négative (couple rés istant). Celle-ci 
peut devenir positive, et fournir donc une énergie motrice qui s'ajoute à ce lle fournie 
par la combustion. Le cycle thermodynamique s' inverse donc dans sa partie basse 
pression. 
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Figure 36 - Effet de la pression d 'admission sur le rendement du moteur 
Nous remarquons dans la fi gure 36, que l' augmentation de la pression d'admiss ion 
entraîne une augmentati on du travail de la boucle Basse Pression (PMI BP). Cette 
augmentation est linéaire avec la pression d' admiss ion. En effet, de façon 
macroscopique, la PMI-BP est égale à la différence (Padm - Pech ) . 
Cependant, la pression moyenne indiquée effectuée par la boucl e Haute Pression 
(PMI HP) diminue avec l'augmentation de la pression d' admission. Ceci s'explique par 
une augmentation des pertes thermiques. 
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Tout compte fait , le bilan de l' augmentation de la PMI BP et de la diminution de la 
PMI HP est positif car la PMI totale qui est la somme de ces deux derniers augmente 
avec la pression d ' admission . Cette augmentation de travail du cycle se fait à iso débit 
de carburant, ce qui se traduit par une amélioration du rendement indiqué qui passe de 
32% à 47% pour une pression d ' admission augmentant de 1 bar à 5 bars. 
Afin de mieux comprendre la modification du cycle thermodynamique, la figure 37 
illustre un aperçu du cycle thermodynamique pour les différentes press ions 
d ' admission . 
Nous pouvons constater la déformation du cycle thermodynamique pour les 
pressIons d ' admiss ion artificiellement augmentées. Nous remarquons donc 
l'élargissement de la boucle basse pression et l' inversement de son sens pour devenir 
négatif indiquant que le travail devient moteur. Nous observons aussi le rétrécissement 
et l' allongement de la boucle haute pression et l'augmentation rapide de la pression 
maximale dans le cy lindre. Cette augmentation est très inquiétante et constitue 
forcément une limitation très forte de ce mode de fonctionnement. En effet, comme le 
montre la figure 38, la pression maximale augmente linéairement avec la pression 
d ' admission avec une pente proche de 50. 
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Figure 37 - Effet de la pression d 'admission sur la forme du cycle Diesel 
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Figure 38 - Effet de la pression d 'admission sur la pression maximale dans le cylindre 
et sur la masse d 'air admise 
Ceci s ' explique parfaitement par la phase de compression isentropique du cycle de 
beaux de Rochas. L ' équation 32 décrit la compression isentropique dans le cylindre durant 
la phase de compression : 
(32) 
En effet, pour un taux de compression de 18 et un coefficient polytropique de 1,3, la 
pression en fin de compression, et avant le début de la combustion, est 43 fois la pression 
d ' admission. Le reste de l' augmentation est fait par la combustion. 
Les contraintes mécaniques des moteurs imposent en général une pression maximale à 
ne pas dépasser dans la chambre de combustion. Pour les moteurs automobiles, cette 
pression maximale est de l' ordre de 180 à 200 bar. Compte tenu de la sensibilité de la 
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pression maximale dans le cylindre à la pression d'admission, cette pression peut être vite 
atteinte ce qui limite l' exploitation de l'air comprimé. Cette sensibilité peut être diminuée 
en baissant le taux de compression du moteur. Mais ceci s'accompagne par une chute du 
rendement thermodynamique du moteur. Un compromis est donc à trouver! 
Pour les faibles charges du moteur, le CAES peut être plus facilement utilisé de cette 
façon car l'augmentation de pression dans la chambre due à la combustion est moindre à 
cause d ' une plus faible quantité de carburant à brûler. Nous pourrions ainsi solliciter le 
moteur au maximum autorisé de sa tenue mécanique sur toute la plage de fonctionnement, 
et ceci en imposant, grâce au CAES, une pression d'admission supérieure à 1 bar mais qui 
décroît avec l' augmentation de la charge du moteur. Un gain maximal peut donc être 
obtenu de cette façon. 
De même qu ' à la fin de chacune des trois dernières parties, je propose d ' optimiser ce 
mode de fonctionnement d ' une façon poussée et en prenant en compte tous les phénomènes 
physiques liés à la saturation des soupapes, à la stabilité de la combustion et aux contraintes 
thermomécaniques réelles du moteur, dans ma future thèse doctorale que je souhaite 
effectuer à la suite de cette maîtrise. 
IV.3- Stratégie de jumelage Groupe Éolien - Groupe Électrogène - CAES 
IV.3.a- Rappel des contraintes 
Avant de définir la stratégie qui nous semble optimale pour le jumelage entre le Groupe 
Éolien, Groupe Électrogène et le système de stockage d'air comprimé, nous rappelons 
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brièvement les contraintes qu'il faut prendre en compte lors de la définition de cette 
stratégie. Ces contraintes sont classées en trois types: 
o Contraintes Naturelles: Liés à la vitesse du vent qui est très variable 
aussi bien sur une courte durée que sur une longue durée, d'où le besoin 
de stocker l'énergie quand il y en a trop et de la libérer quand il n' yen a 
pas assez 
o Contrainte de prestation Client: Liée au besoin instantané de temps de 
réponse nécessaire pour répondre à une chute brusque de la vitesse du 
vent et donc de l'énergie éolienne disponible. Cette contrainte impose de 
ne pas s'autoriser à éteindre complètement le groupe Diesel, quand 
l'énergie éolienne disponible n' est pas au moins 1,4 fois l'énergie 
demandée par la consommation. 
o Contrainte de fiabilité: Liée à l' usure des moteurs Diesels lorsqu ' ils 
tournent à une charge trop faible , ce qui impose qu ' à la mise en marche 
des moteurs Diesel , ceux-ci doivent au moins être chargés à 30% de leur 
puissance nominale. 
IV.3.b- Stratégie proposée 
Compte tenu de toutes les contraintes citées ci-dessus et des gains potentiels obtenus, 
nous proposons une stratégie de gestion du flux d'énergie en fonction de l'état de l' énergie 
éolienne, de la consommation et du réservoir du CAES. Cette stratégie est définie de façon 
à maximiser le gain ou minimiser les pertes. On note les cas suivants: 
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1- Cas où la puissance éolienne est nulle: 
Dans ce cas, c'est évidemment le moteur Diesel qui doit fournir tout seul la 
puissance demandée sachant que ce moteur ne doit pas tourner à moins que 30% 
de sa charge nominale. On distingue donc deux cas: 
a. Cas où la puissance des consommateurs est inférieure à 30% de la 
puissance nominale du Diesel 
Dans ce cas, le Diesel doit de toute façon fonctionner à 30% de sa 
charge nominale. Le surplus d ' énergie peut être utilisé pour remplir le 
réservoir de CAES quand celui-ci n ' est pas plein . Le Diesel peut 
utiliser le CA ES pour réduire sa consommation. II n'est donc pas 
écarté que le Diesel utilise l' énergie du CAES et réutilise son énergie 
excédentaire pour réinjecter une partie de l' air comprimé qu ' il a 
consommé dans le réservoir. Une modélisation plus poussée 
permettrait de justifier ce mode de fonctionnement. Dans le cas ou le 
réservoir du CAES est plein, l'énergie excédentaire est 
malheureusement perdue. 
b. Cas où la puissance des consommateurs est supérieure à 30% de la 
puissance nominale du Diesel: 
Dans ce cas, il n' y a pas d ' excès d ' énergie fournie par le moteur 
Diesel qui doit fonctionner pour assurer ni plus ni moins que la 
demande de la consommation. Le moteur diesel utilise l'air comprimé 
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pour optimiser sa consommation quand le réservo ir de CAES n'est pas 
vide. 
2- Cas où la puissance éolienne est non nulle mais inférieure à 1,4 fois la 
demande des consommateurs 
Malgré l' ex istence d ' une puissance éo lienne qui peut couvrir les besoins des 
consommateurs, il n ' est pas autorisé d ' arrêter complètement le moteur Diese l 
comme nous l'avons déjà précisé. Ce moteur Di esel doit rester en marche, et doit 
tourner à au moi ns 30% de sa charge nominale. On di stingue auss i deux cas : 
a. Cas où la puissance des consommateurs est inférieure à 30% de la 
puissance nominale du Diesel 
Le moteur Di ese l do it de to ute façon tourner à 30% de sa charge 
nominale, malgré l' ex istence de l' énergie éo lienne et la fa ible demande 
des consommateurs. L' énergie éo li enne et l' énergie excédentaire du 
Di ese l sont utili sées pour remplir le réservo ir de CAES quand celu i-c i 
n 'est pas plein. 
Quand le CAES est pl ein, l' énergie éo lienne ne peut 
malheureusement pas être exploitée et le surplus de l' énergie Di esel est 
rejeté. 
Enfin le CA ES est bi en utili sé quand il est di sponibl e, pour réduire la 
consommation du moteur Di ese l. Il n 'est donc pas écarté que le Diesel 
ut ili se l' énergie du CAES et réutili se son énergie excédentai re pour 
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réinj ecter une partie de l' air comprimé qu ' il a consommé dans le 
réservo ir. Une modéli sation poussée permettra it de j uger l' intérêt de ce 
mode de fonctionnement. 
b. Cas où la puissance des consommateurs est supérieure à 30% de la 
puissance nominale du Diesel 
Dans ce cas, le moteur Diese l tourne seulement à 30% de sa 
puissance nominale s i la puissance éo lienne peut couvrir le reste de la 
demande des consommateurs. Sinon, la puissance éolienne alimente en 
entier les consommateurs et le reste est assuré par le moteur Diese l qui 
tourne dans ce cas à une charge supéri eure à 30% de sa charge 
nomina le. Suite à ce bil an, s i un excès d 'énergie éo lienne ex iste, cet 
excès est utili sé pour remplir les réservoirs de CAES si ceux-c i ne sont 
pas ple ins. De plus, le CAES est ut ili sé pour maximi ser le rendement 
du moteur Di esel quand les réservo irs ne sont pas vides. 
3- Cas où la puissance éolienne est non supérieure à 1,4 fois la demande des 
consommateurs 
C'est le seul cas où le moteur Diese l peut être éte int complètement. 
L'éo lienne alimente seul e le réseau des consommateurs et le surplus de 
l'énergie éolienne est utili sé pour stocker l'air comprimé quand les 
réservo irs ne sont pas pleins. 
La fi gure 39 résume la stratégie que nous avons décrite c i-dessus. 
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CHAPITRE V 
CONCLUSION 
Nous avons démontré par cette étude que le Jumelage Éolien - Diesel avec Stockage 
d ' énergie sous forme d ' Air Comprimé (JEDSAC) présente un potentiel économique et 
écologique très prometteur. 
Nous avons listé et comparé qualitativement, les différentes techniques de dé stockage 
de l' air comprimé et choisi le meilleur moyen en tenant compte des critères de simplicité, 
de rentabilité et d ' efficacité énergique. 
Nous avons aussi , par des modèles simple, chiffré les gains potentiels qUI peuvent 
s ' élever à 50% d'économie de carburant dans certains points de fonctionnement du système 
grâce au système de stockage d'énergie sous forme d ' air comprimé qui permet de faire 
C ' 1 D' 1 air. 1 lonctlOnner e moteur lese avec un rapport optima. 
carburant 
Ce n'est pas la seule vOIe pour l'obtention des gains. En effet nous avons décrit 
plusieurs autres vOies potentielles permettant d ' incrémenter davantage l'économie de 
carburant: Tout d ' abord, l' utilisation de deux moteurs Diesels de dimensions choisies pour 
optimiser le fonctionnement avec et sans air comprimé, ensuite, le fonctionnement du 
moteur en mode « moteur à air comprimé » combiné avec le mode « moteur à combustion 
interne ». 
Cependant, l' optimisation de ce gain ainsi que l' évaluation complète du potentiel et des 
limites physiques pour l' obtention du bénéfice maximal nécessite un travail plus long et 
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plus poussé et qui fait l' objet d ' un projet de recherche doctoral que je propose de mener. 
Les grandes lignes de ce projet doctoral peuvent être décrites comme suit: 
1. Modélisation poussée du cycle thermodynamique dans le moteur. 
2. Modélisation poussée de l' aérodynamique de l'admission et de l' échappement du 
moteur. 
3. Modélisation poussée des différentes techniques de déstockage que nous avons listées 
dans le chapitre 11. 
4. Le couplage de ces modèles associés aux différents modèles de l'éolienne et du 
système de stockage de l'air comprimé développés dans le LREE, pour avoir une 
approche globale du système et permettant d'obtenir le meilleur dimensionnement du 
groupe Diesel avec le système de déstockage optimal , sur un site de démonstration à 
choisir. 
5. Une partie expérimentale permettant de recaler ces modèles et de valider les gains 
annoncés doit être effectuée. Le programme de cette partie sera défini ultérieurement. 
Beaucoup de logiciels existent sur le marché et peuvent être utilisées. Un travail de 
recherche des meilleurs logiciels adaptés à notre besoin doit être effectué dès le début de la 
thèse. 
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Logiciel SIMDID 
Pour décrire les phénomènes internes aux cylindres des moteurs, on dispose 
actuellement de deux grandes familles de codes informatiques: 
Les codes 3D (et leurs dérivés 20 et ID) qui résolvent, en tout point de la chambre, les 
équations générales de la mécanique des fluides (Navier-Stokes). [Is permettent de tenir compte 
de façon explicite de la forme des conduits ou de la chambre de combustion, de la présence de 
couches limites le long des parois, de la viscosité des fluides , ... La mise en œuvre de tels codes 
(logiciels K[VA, FIRE, ... ) conduit à l'utilisation de maillages complexes (avec fréquemment 
plusieurs centaines de milliers de mailles pour représenter une chambre de combustion). Les 
temps de calcul peuvent être, en conséquence, importants (plusieurs heures), même sur de gros 
ordinateurs; 
Les codes 00 sont basés sur les lois de la thermodynamique. Les modèles rattachés à 
ces codes apportent une approche beaucoup plus globale des phénomènes. Ainsi , moyennant un 
certain nombre de simplifications, des résultats de simulations peuvent être obtenus rapidement 
(quelques minutes). Ces résultats ne fournissent pas une description très précise de la réalité 
mais ils permettent d'estimer des tendances ou des sens ibilités bien réelles des performances 
des moteurs vis à vis de divers paramètres. 
Le programme SIMDID (S[Mulation du cycle thermodynamique des moteurs Diesel à 
Injection Directe) fait partie de ces codes 00. Il réalise le calcul de l'évolution des grandeurs 
thermodynamiques internes au cylindre : la pression, la ou les températures des fluides , la 
masse enfermée. Basé sur les équations de la thermodynamique, il prend en compte les 
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transferts de chaleur durant tout le cycle, les transferts de masse (à l'admission et à 
l'échappement avec prise en compte du "back-flow") et une loi de combustion fournie par 
l'utilisateur. 
Voici un extrait de la Notice d'utilisation du logiciel SIMDID, permettant de donner la 
visibilité sur les différents aspects modéli sés avec ce logicie l. 
1. FONDEMENTS THEORIQUES 
1.1) La nomenclature et les conventions: 
Pour écrire les équations des modèles, les notations suivantes sont utilisées: 
• e : angle du vilebrequin (360 °Yil correspond au PMH), 
• ~ : richesse des gaz, 
• T : température (K), 
• P : pression (Pa), 
• W: masse de gaz (kg), 
• Y: volume de la chambre (m~ ), 
• Q: transferts thenniques (J), 
• u: énergie interne massique (J/kg), 
• h: enthalpie massique (J/kg), 
• r: constante des gaz parfaits (J .kg-l .K-l), 
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• adm : indi ce des gaz de la soupape d'admiss ion, 
• ech : indice des gaz de la soupape d'échappement, 
• co l : indice du mé lange dans le co ll ecteur d'admiss ion (air, carburant et EG R), 
• bfl : indice des gaz de "back-flow", 
• inj : indi ce du carburant inj ecté, 
• air: indice de l'a ir o rig inel. 
Nous rappelons également la conventi on utili sée pour écrire les équations de la 
thermodynamique : « un flu x (débit, chaleur, travail ) est pos iti f lorsque ce flu x est dirigé du 
milieu extéri eur vers le système thermodynamique étudié » 
Ainsi, s i l'on considère le système thermodynamique constitué par les gaz présents 
dans le cy lindre d'un moteur : 
• le débit au travers des soupapes d'admi ss ion est pos iti f lorsque les gaz entrent dans 
le cy lindre ; 
• le travail du piston est négati f durant la détente ; 
• les flu x thermiques entre les gaz et une paro i sont négati fs s i la température des gaz 
est supéri eure à la température de la paroi . 
1.2) Le modèle formel: 
Comme le montre la fi gure 1, pour calcul er l'évo luti on des grandeurs 
thermodynamiques (press ion, température, ... ), nous all ons considérer le système 
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thermodynamique délimité par la chambre de combustion et composé d'une seule masse de 
gaz. 
Figure 1 : Schéma du modèle d'un moteur diesel à injection directe 
Les hypothèses qui sous-tendent ce modèle formel sont les suivantes, à tout instant: 
• la masse de gaz est en équilibre thermodynamique; 
• elle a des propriétés (pression, température, richesse, composition) homogènes 
en tout point du cylindre; 
• elle est composée d ' air et de produits de combustion; 
• elle est considérée comme un méange de gaz parfaits. Ses propriétés 
thermodynamiques (enthalpie, énergie interne, chaleurs massIques, masse 
molaire, ... ) sont calculées suivant les lois de mélange et par interpolation de 
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tables thermodynamiques (JANAF Thermochemical Tables, third edition, 
1985); 
• les transferts de masse se réalisent au travers des seules soupapes d'admission et 
d ' échappement. Le "blow-by" est négligé; 
• la pression, la température et la composition du mélange admis sont constantes; 
• la pression du collecteur d'échappement est constante; 
• le "back-flow" à l'admission, circulation des gaz du cylindre vers le collecteur 
d'admission, est pris en considération. La masse qui "remonte" dans le 
collecteur est totalisée. Elle est ensuite réadmise aux conditions de température 
du cylindre; 
• les gaz du collecteur d ' échappement réadmis dans le cylindre ont la température 
des gaz du cylindre. Leur composition est celle des gaz du cylindre en début de 
phase d ' échappement; 
• le carburant est injecté à température constante. Il est immédiatement brûlé et 
transformé en produits de combustion; 
• la masse de gaz du cylindre échange de la chaleur avec CInq parois de la 
chambre (la culasse, le piston, la chemise, les soupapes d ' admission et 
d ' échappement) qui ont une température constante et uniforme. 
1.3) Le modèle mathématique: 
1. 3. J) Les équations de base: 
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Elles sont dérivées des lois de conservation de la masse et de l' énergie, 
ainsi que de l'équation d'état des gaz parfaits: 
dW dWadm dWech dW;nj 
= +--+- -
dt dt dt dt 
dWair 
dB 
d~ 
dB 
dT 
dB 
dP 
dB 
Avec : 
dWadm dWech 
= 
dB + dB 
1 + ~adm I +-~-
Raft! Raftl 
dW _ [1 + -~-l' dWair 
dB Raft! dB 
-----'-- --'----..:...--- . Raft! 
Wair 
dW a- dV 
dB + o~ . d~ _ dB + A3 . dT 
W r dB V dB 
A2 
dV dQ dWadm dWech dWinj dW -P · - +- +h d . +h h ·--+h . '---u' -
A 
_ dB dB a m dB ec dB /11) dB dB 
\ -
W 
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a-
I OP A2 = ---P r 
a-
l ôr 
A3 = - +-
T r 
1.3.2) La loi de vitesse de dégagement d'énergie: 
La description détaillée de la combustion dans les moteurs diesel 
nécessite une connaissance des phénomènes qui se produisent depuis l'injection 
du combustible jusqu'à sa transformation en produits de combustion. Ces 
phénomènes impliquent l'étude de l'aérodynamique interne à la chambre de 
combustion, l'étude de la pénétration et de la vaporisation du carburant, l'étude 
du délai d'auto-inflammation et l'étude de la combustion proprement dite. 
En plus, cette description devrait tenir compte des gradients de 
température et de concentrations des espèces dans la chambre de combustion . De 
telles modèles ne peuvent être envisagés que dans le cadre des études en 2 ou 
3D. 
Auss i a-t-il été choisi de représenter les phénomènes liés à la combustion 
par une loi globale de dégagement apparent d'énergie. 
Or, l'analyse de la combustion des moteurs diesel montre que la 
combustion peut être divisée en quatre phases: 
• la phase du délai d'auto-inflammation. Le carburant introduit ne brûle pas 
tant que le délai d'auto-inflammantion ne s'est pas écoulé; 
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• la phase de combustion en prémélange. Cette phase correspond à la 
combustion en masse du carburant qui a été injecté durant le délai d'auto-
inflammation. Cette combustion est particulièrement rapide puisque le 
carburant est mélangé à l'air; 
• la phase de combustion contrôlée par l'introduction du carburant. Une fois la 
combustion en prémélange achevée, le carburant est introduit dans un milieu 
déjà chaud . Il brûle donc quasiment immédiatement. La combustion est donc 
gouvernée par la loi de débit de l'injecteur; 
• la phase de combustion finale. L'injection étant terminée, le carburant encore 
non brûlé est brassé par les mouvements des gaz. La vitesse de combustion 
qui est alors très faib le dépend des phénomènes de diffusion. 
Pour représenter ces différentes phases, en supposant que le carburant 
injecté brûle immédiatement, la loi de dégagement apparent d'énergie est 
identique à la loi de débit apparent de carburant injecté. Ainsi la figure 2 ci-
contre présente-t-elle l'évolution de la richesse globale des gaz et la courbe de 
dégagement apparent d'énergie. 
La loi de dégagement apparent d'énergie peut être modélisée par 
l'addition de deux lois de Wiebe: la première correspond à la combustion en 
prémélange, la seconde à une combustion gouvernée par l'injection du carburant 
et sa diffusion . 
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La loi de Wiebe permettant le calcul de la masse apparente injectée par 
une des phases s'écrit: 
.. _ .. . 1- exp(- w.ym+l) 
W,'1j - Wlolal _ ln) 1 () -exp -w 
où: 
• WtotaUnJ est la masse totale de carburant injectée pour la phase 
considérée, 
• y désigne un temps sans 
. . () - ()phase 
dimensIOn: y = --'---
/'..()phase 
avec: 
()phase (OVi l): l'angle où commence la phase considérée, 
/'..()phase (OVil): durée de cette phase. 
Richesse 
tPech 
t/pré / / 
t/Jo "" ,. 
Position 
du vilebrequin 
Figure 2 : évolution de la richesse 
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dégagement 
d'énelf}ie 
HL cpré't-----t\ 
HLCtfif I----f-+--- ---;r-............. 
CA BI 
Position 
du vilebrequin 
Figure 3 : évolution du dégagement d 'énergie 
• w et m sont des coefficients de la loi de Wiebe : 
m 
w =-- ·----
m + 1 m+ 1 
Y HLC 
avec m tel que: 
exp( __ m J 
HLC=~ m+l . __ _ 
y HLC 1- exp(- w) j}.() phase 
avec: 
HLC (OVil), la hauteur de la loi de combustion, c'est-à-dire le 
dégagement d'énergie maximal pour la phase considérée, 
()HLC - () phase 
y HLC = j}.() (()HLC : position angulaire du HLC). 
HLC 
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Comme on vient de le VO ir, donc, la loi de combustion peut être 
modélisée par deux lois de Wiebe. Mais SIMDID donne aussi à l'utilisateur la 
possibilité d'entrer une lo i de combustion point par point. 
1.3.3) Les transferts thermiques aux parois: 
Diffici lement mesurables directement, les transferts thermiques sont 
modél isés avec une loi qui a été testée pour le logiciel d'analyse de combustion 
ANADID 2.4 et qui a fait ses preuves: 
dQ 
de 
l qJ.A ACTl. (Tj - Tsc )+ CT2· (Tsc - T)) 
j
soupapes d'admission 
avec: 
. s~upapes d'échappement 
J = piston 
culasse 
chemise 
• Aj: surfaces participant aux transferts de chaleur (m2), 
• Tj : températures moyennes des surfaces (K), 
• T : températures des gaz du cylindre (K), 
• Tsc: températures des gaz du cylindre si la combustion n'avait pas 
li eu (K), 
• CT ]: coefficient multiplicatif pour la phase de compress ion 
• CT2 : coefficient multiplicatif pour la phase de combustion détente 
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• <p: coefficient d'échange thermique instantané (J.m-2.K-1.deg-l), 
calculé à l'aide de la relation suivante qui est le modèle dit de 
Woschni: 
( )
0,8 
rp = 12,986.10- 3 . 0-0.2 . p08 . rD, 53 . 2.28 . V"'p + 0.00324. V,To . (p - p,c) 
VoPo 
avec: 
• 0 (m), diamètre du piston, 
RPM 
• Vmp = 2.Leaurse'-- (m.s-l), vitesse moyenne du 60 
piston, où 
Leaurse : course du piston (m), 
RPM: régime de rotation du moteur (tr/min), 
• Vs: volume de la chambre de combustion au PMB 
(m3), 
• TO, PO, VO: respectivement la température (K), la 
pression (Pa) et le vo lume de la chambre (m3), pris à 
un état de référence correspondant au début du calcul 
(fermeture admission), 
• Psc: pression des gaz du cylindre (Pa) SI la 
combustion n'avait pas lieu, 
• P: pression des gaz du cy lindre (Pa), 
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• T: température des gaz du cy lindre (K). 
1.3.4) Les phases de "back-jlow": 
Ce phénomène se produit, à l'admission ou à l'échappement, lorsque la 
pression dans le cylindre est supérieure à celle du collecteur. Comme le montre 
la figure 3 (cas de l'admission), les gaz qui sortent ainsi du cylindre vont 
constituer une masse qui va être réadmise lorsque la pression dans le cylindre 
sera de nouveau inférieure à la pression du collecteur. Ce phénomène se produit 
essentiellement durant les premiers degrés de l'ouverture de la soupape 
d'admission. Les gaz concernés sont essentiellement des produits de combustion. 
Leur réadmission va concourir à diminuer la quantité d'air admise dans le 
moteur. 
Dans le cas de l'admission, les hypothèses prises sont les suivantes: 
• les gaz de back-flow ont une température, une pression et une 
composition homogène; 
• la pression des gaz de back-flow est celle du collecteur d'admission ; 
• la température de ces gaz est égale à la température des gaz dans le 
cylindre. Cette hypothèse simple à mettre en œuvre est critiquable: 
un ca lcu l plus rigoureux demande en effet de modéliser les transferts 
thermiques dans le collecteur d'admission. 
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Voici , en figure 4 , le schéma considéré pour prendre en compte le back-
flow à l'admission: 
gaz admission 
P col ' T col , tPcol 
! gaz du cylindre P, T, r/J 
gaz de "back-flow" 
P col , T, r/J bfl 
Figure 4 : Schéma du phénomène de back-flow à l'admission 
Les lo is de conservation de la masse condui sent aux relations suivantes: 
• s i P> Pcol (constitution de la masse de back-flow): 
dWbjl = dWadm = _ dWx (p T r P ) 
de de de' , ,y, col 
dWbjl 
dWairbjl de 
----"---= --"'--''---
de 1 + tPbjl 
R AFst 
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hadm = hgaz (T, p,~) 
brûlés 
• si P<Pcol (adm ission de gaz): 
o cas où Wbfl>O: les gaz ISSUS d'un "back-flow" 
précédemment constitué sont introduits dans le cy lindre: 
dWairbjl 
dB 
dWbjl 
dB 
hadm = hgaz (T, Pcol ' ~bjl) 
brûlés 
o cas où Wblf=O: des gaz d 'admission (air, carburant et EGR) 
sont admis: 
Wbjl = Wairbjl = 0 
dWadm dWx ( ) 
dB = -de Pcol , Tcol , rcol, Ycol , P 
hadm = hgaz (Tcol ' Pcol ' ~col) 
brûlés 
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Dans le cas de l'échappement, le modèle est plus simple que pour 
l'admission dans la mesure où l'on considère que les gaz qui sont réintroduits 
ont: 
• une température qui est celle du cylindre, 
• une pression égale à la pression d'échappement Pe, 
• une composition massique en air, gaz brûlés et carburant identique à 
celle des gaz en fin de combustion. 
Avec de telles hypothèses, on obtient les équations suivantes : 
• SI 
P<Pe (réadmission 
hech = hgaz (T, Pe , rjJ) 
brûlés 
de gaz d ' échappement): 
• si P>Pe (échappement des gaz du cy lindre): he ch = hgaz (T , P, rjJ) 
brûlés 
1.4) La simulation numérique du modèle mathématique: 
La figure 5 illustre un aperçu très général de l'algorithme du programme SIMDID. 
SIMDID traduit les équations du modèle mathématique et utilise diverses méthodes 
numériques pour les résoudre. Ces méthodes appartiennent aux classes suivantes: 
• les méthodes finies: 
Résolution de systèmes linéaires par la méthode de Gauss avec recherche du pivot 
maximal par colonne pour le calcul des concentrations molaires des constituants des gaz 
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brûlés, ainsi que les dérivées de ces concentrations par rapport à la température, la press ion 
et la richesse; 
• les méthodes itératives: 
Résolution de systèmes non linéaires par la méthode de Raphson-Newton pour le calcul 
des concentrations molaires des constituants des gaz brûlés à l'équilibre; 
• méthodes approchées: 
Intégration du système différentiel par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4; 
Approximation par un polynôme de Lagrange d 'ordre 5 des enthalpies et des chaleurs 
molaires à press ion constante. 
Lecture des données 
moteur 
carburant 
point de fonctionnement 
mode opératoire 
loi de levées 
loi de com bustion 
Intégration du système différentiel 
Méthode approchée · Runge-Kutta d'ordre 4 
oui 
non 
Figure 5 .' Schéma de programmation de SIMDID 
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Initiall.sation 
clear 
Code Matlab 
global Cyl pci Cr XOT XOP etav A_F_st A_F etaechgaz N Pech Xac Taux ext 
a etai b etal. c_etai mf optl taux 1 mac A_F_opti 
Cyl = 0 . 005 ; q cylindrée totale du moteur 1m3) 
pci=42e+6 ; ~ 42 MJ/kg 
Cr=400 ; ~ couple résistant [charge) en N. m 
etav=0 . 75 ; ~ rendement volumique de remplissage 
XOT=298 ; XOP=le5 ; 'l\C011eiis t icms ambi~Hltes [r (Fa) Terr'r:; (oK) J 
Pech=1 . le5 ; 
A F st=14 . 7 ; 
etaechgaz=0 . 8 ; 
N=2500*pi/30 ; 
Taux ext=1/5 ; ~taux de detellts de l ' eztenseur 
cartocompresseur2 
\~~rogramme Pri,ncipal 
global u 
[SOL , FVAL , EXITFLAG]=fsolve(@equation_3 , . 7*[1 1 1 1 
1] , optimset ( ' Dis!, l ay ' , , Li.nù.!. ' , ' t-1axI ter ' , 10000 , ' [vlcl/. FunEua.l.s ' , 10000 , ' Levc,nberg 
>la .1.:qu<'trdt ' , ' ,:m ' ) ) ; 
U=u . *SOL ; 
disp (' ') 
disp([' E"VAL = ' , num2str(FVAL)]) 
disp (' ') 
disp([' débit de fuel = ' , num2str(U(1))]) 
disp([' <iebit d " air = ' , num2str(U(5))]) 
disp([' Lambda = ' , num2str(U(5)/U(1))]) 
disp ( [ ' Rèlppor t d·~ ce·mpres3ion = " num2str (U (2) ) ] ) 
disp([' Rapport de detente = ' , num2str(U(3))]) 
disp([' Regime Turbo ' , num2str(U(4) )]) 
~ COdage dlJ systeme d / ~quations d ' equilibra (cas du t011ctionn~ment avec CASS 
f uncti on f=equation_3(U) 
gl obal Cr Pech XOP XOT u 
~ param0tres d ' 3dimensi0nnement 
u1=0 . 01 ; 
u2=2 . 5 ; 
u3=2 . 5 ; 
u4=100000 ; 
u5=0 . 25 ; 
u6=le5 ; 
u=[u1 u2 u3 u4 u5 u6] ; 
rec;':lDstitJtion ciu vecte 1jr Se]lution 
U=U . *u ; 
~ variablas ~oi~ale5 
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mf=U(l) ; 
Pie=U(2) ; 
Pit=U(3) ; 
Nte=U(4) ; 
Qair=U (5) ; 
PCAES=U(6) ; 
~equati0r~ d t ~quil bre axe turbo 
f(l) = 1 - ( Pgaz U) / Peomp(U) ) ; 
% équat10n d ' équi ibre axe v i lebrequin 
f(2) = 1 - ( Puissance Diesel(U) / Puissance Res(Cr) ) ; 
,;car tOgL'dphi", 1~0rr'rjre5:3e1Jr 
f(3)= 1 - (Pic / modteomp(U)) ; 
icartographie turbi.ne 
f(4)= 1 - ((Qadm(U)+mf) *(X3T(U)/288)AO . 5/(X3P(U)/le5)) / modQturb (Pit) ; 
~ rëf(lp .1 . .1. s s a-']2 
f(5)=1 - (Qair/Qadm(U)) ; 
~Qa:i.l: cptim;J..l. 
f(6)=1 - (Qair/mf /53) ; 
funetion f=modeeomp(U) 
global XOP XOT 
mf=U (1) ; 
Pie=U(2) ; 
Pit=U(3) ; 
Nte=U(4) ; 
Qair=U(5) ; 
N=Nte*sqrt(298)/sqrt(XOT) ; 
Q=Qair*sqrt(XOT/298)/(XOP/0 . 75e5) ; 
global are1 are2 are3 bre1 bre2 bre3 ere1 ere2 ere3 
f=max((are1 . *N . A2 +are2 . *N+are3) . *Q . A2+(bre1 . *N . A2+bre2 . *N+bre3) . *Q+(ere1 . *N. 
A2+ere2 . *N+ere3 ) , 0 . 2) ; 
:', modele ,ill débit passant par la tllrt,irle 
funetion f=modqturb(Pit) 
a=-40 . 4761904764367 ; 
b=141 . 42857142893 ; 
e= - 91 . 452380952562200 ; 
if Pit<l. 8 
f=(a*Pit A2+b*Pit+e)*0 . 45359237/60 ; ~ O. 45359237/60 : coef de 
transformation de lb/min à kg/s 
elseif Pit<3 
f=(32+(Pit - 1 . 8)*5)/126 . 2 ; 
else 
f=38*0.45359237/60 ; ~ O. 45359237/68 : coef de trdnsformation de lb/min à 
k.q/.s 
end 
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~Müdèl~ dtl t3U~ d0 compression 
fun ct ion f=modtcomp(U) 
global XOP XOT atcl atc2 atc3 btcl btc2 btc3 ctcl ctc2 ctc3 
mf=U (1) ; 
Pic=U(2) ; 
Pit=U (3) ; 
Ntc=U(4) ; 
Qair=U(5) ; 
N=Ntc*sqrt(298)/sqrt(XOT) ; 
Q=Qair*sqrt(XOT/298)/(XOP/0 . 75e5) ; 
N=max([N 50000)) ; 
A=(atcl . *N . A2+atc2 . *N+atc3) ; 
B=(btcl . *N . A2+btc2 . *N+btc3) ; 
C=(ctcl . *N . A2+ctc2 . *N+ctc3) ; 
lim= - B/2/A*1 . 03 ; 
der=2*A*lim+B ; 
if Q>lim 
f=max(A . *Q . A2+B . *Q+C , 1) ; 
else 
f=der*(Q-lim)+ (A . *lim . A2+B . *lim+C) ; 
end 
functjon f Rendement lndlque(U) 
mf=U (1) ; 
Qair=U(5) ; 
global a_etai b etai c etai 
A_F=Qair/mf ; 
if A F>15 
f =7 . 2e-2+ 1 . 8e - 2*A F- 1 . 7e - 4*A F . A2 ; 
else 
f =7 . 2e-2+ 1 . 8e - 2*A F- 1 . 7e - 4*A F . A2 ; 
f=f*A F1l5 ; 
end 
function f=Qech(U) 
mf=U (1) ; 
global N 
f=flowcomp(U)+mf ; 
function f=Qadm(U) 
~débit admission 0n ~g/s&conde 
global etav Cyl N 
r = 287 ; 
f=etav*Cyl*N*X2P(U)/(r*X2T(U))/4/pi ; 
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function f=Puissance Diesel(U) 
mf=U (1) ; 
global pei 
f=mf*pci*Rendement lndique(U ) ; 
fun ct ion f=Puissance_Res(Cr) 
;Cr=couple resistant 
\tJ= r e<?:i.niE! 
global Cyl N 
f=PMF(N)*Cyl/4/pi*N+Cr*N ; 
function f=PMF(N) 
a=1 . 03 ; 
b=0 . 62e - 3 ; 
c=0 . lle - 6; 
f=le5*(a+b*N+c*N A2) ; 
function f 
mf=U(l) ; 
Pic=U(2) ; 
Pit=U (3) ; 
Ntc=U(4) ; 
Qair=U(5) ; 
Pgaz (U) 
~::,,,.~ pat : Press.1.cJJ sort .. ie turbine [E\:t] 
(" E~ : Etc . T; Err : Etca mécanique 
global N 
Cp = 1007 ; Em = 0 . 9 ; 
etat=modeturb(U) ; amGjèle de Rafie 
f= etat*Em*(Qair+mf)*Cp*X3T(U)*(1 - (1/Pit)AO . 2308) ; 
function Pc = Pcomp(U) 
global XOT XOP N 
mf=U (1) ; 
Pic=U(2) ; 
Pic=modtcomp(U) ; 
Ntc=U(4) ; 
Qair=U (5) ; 
C,;,;' Ec: Etra . C; De : rjébj.t. lm3/sj ; T'O : Temp . . ".mbJ.::mte lI{] ; 
~%!~ f) at : pressi.on atmosphe ri.qus l?J] ; g2=Cp/~V ; 
Cp = 1007 ; ;.\ etac= . ;) daLs ::e programme ct"? Ra fic ; 
etac=modecomp(U) ; a modele de Bafie 
Pc = (l/etac) *Qair*Cp*XOT* (PieO. 2857 -1 ) ; 
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~~ 3cri})t : Cartoçompl:esseur2 : appelê dans le pro'~ram!ne principal. 
global atc1 atc2 atc3 btc1 bte2 bte3 ete1 ete2 ete3 are1 are2 are3 bre1 bre2 
bre3 ere1 ere2 ere3 
warning ( l ,)ff ') 
t car't,) cC'![LprE:sse 1.1r dE; IFP gar~:;tt GT37 (~.2m.rn , :)2 trim , J . 54 !l./R 
Neomp1=60000 ; 
Qeomp1=[O . 0625 
0 . 0928 
0 . 12 
0 . 1478 
0 . 1761 
0 . 207 
0 . 2342) ; 
taux1=[1.49 
1. 49 
1. 48 
1. 46 
1. 42 
1. 36 
1. 29); 
Neomp2=71900 ; 
Qeomp2=[O . 0947 
0 . 131 
0 . 1605 
0 . 2002 
0 . 2329 
0 . 2642 
0 . 3041) ; 
taux2= [1 . 72 
1. 73 
1.71 
1. 66 
1.6 
1. 52 
1. 37) ; 
Neomp3=84900 ; 
Qeomp3=[O . 1513 
0 . 1877 
0 . 221 
0 . 258 
0 . 2923 
0 . 3249 
0 . 3642) ; 
taux3=[2 . 06 
2 . 06 
2 . 03 
1. 98 
1. 88 
1. 76 
1. 55) ; 
Neomp4=104000 ; 
Qeomp4=[0 . 2046 
0 . 2388 
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0 . 282 
0 . 3134 
0 . 3542 
0 . 3852 
0 . 4309] ; 
taux4=[2 . 72 
2 . 71 
2 . 7 
2 . 67 
2 . 55 
2 . 41 
1. 93] ; 
Ncomp5=113100 ; 
Qcomp5=[0 . 229 
0 . 2624 
0 . 2975 
0 . 3386 
0 . 3763 
0 . 4157 
0 . 4541] ; 
taux5=[3 . 09 
3 . 09 
3 . 11 
3 . 07 
2 . 97 
2 . 74 
2 . 17] ; 
P1= POLYFIT(Qcomp1 , taux1 , 2) ; 
P2= POLYFIT(Qcomp2 , taux2 , 2) ; 
P3= POLYFIT(Qcomp3 , taux3 , 2) ; 
P4 = POLYFIT(Qcomp4 , taux4 , 2) ; 
P5= POLYFIT(Qcomp5 , taux5 , 2) ; 
Ax=[Ncomp1 Ncomp2 Ncomp3 Ncomp4 Ncomp5] ; 
A1y= [Pl (1) P2 (1) P3 (1) P4 (1) P5 (1)] ; 
A1= POLYFIT(Ax , A1y , 2) ; 
atc1=A1(1) ; atc2=Al(2) ; atc3=A1(3) ; 
A2y=[P1(2) P2(2) P3(2) P4(2) P5(2) ]; 
A2= POLYFIT(Ax , A2y , 2) ; 
btc1=A2(1) ; btc2=A2(2) ; btc3=A2(3) ; 
A3y=[P1(3) P2(3) P3(3) P4(3) P5(3)] ; 
A3= POLYFIT(Ax , A3y , 2) ; 
ctcl=A3(1) ; ctc2=A3(2) ; ctc3=A3(3) ; 
arc1=0 ; arc2=0 ; arc3=0 ; 
brc1=0 ; brc2=0 ; brc3=0 ; 
crc1=0 ; crc2=0 ; crc3=0 . 5 ; 
function f=X4T(U) 
mf=U (1) ; 
Pic=U(2) ; 
Pit=1/U(3) ; 
Ntc=U(4) ; 
global Pech 
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etat=modetu r b(U) ; 
f=X3T(U)*(etat - l+Pit A (O . 2308) )/etat ; 
function f=X4P(U) 
global Pech 
f=Pech ; 
function f=X3T(U) 
mf=U(l) ; 
Qair=U(5) ; 
A _ F=Qair /mf; 
f=X2T(U) + 10000 . /(4 +A_F) ; 
f = min(f, 1000) ; 
function f=X3P(U) 
Pit=U(3) ; 
global Pech 
f=Pit*Pech ; 
function f=X2T(U) 
global N XOT etaechgaz 
f=XlT(U)* (l - etaechgaz)+etaechgaz*XOT ; 
function f=X2P(U) 
global N XOT XOP etaechgaz 
f=XlP (U) ; 
function f=XlT(U) 
Pic=U(2) ; 
global XOT N 
etac=modecomp(U) ; 
f=XOT*(Pic A O. 2857 - l+etac)/etac ; 
function f =XlP(U) 
Pic=U(2) ; 
PCAES=U (6) ; 
Pic=modtcomp(U) ; 
global XOT XOP N 
etac=modecomp(U) ; 
f=Pic*PCAES ; 
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